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Verordnung

der Bundesregierung

Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung uber kurzfristig wirk-
same MaRnahmen

(Kurzfristenergieversorgungssicherungsmalinahmenverordnung — EnSikuMaV)

A. Problem und Ziel

Der volkerrechtswidrige Angriff der Russischen Féderation auf die Ukraine hat die ohnehin
angespannte Lage auf den Energiemarkten drastisch verscharft. In der Folge kam es immer
wieder zu Reduzierungen der Gasimportmengen von russischen Lieferanten nach Deutsch-
land. Die Bundesregierung rechnet nicht mit einer Verbesserung der Situation. Sie geht
vielmehr davon aus, dass weitere Reduzierungen der Liefermengen drohen.

Es ist unklar, ob in Zukunft die Importmengen auf das Niveau der Vorjahre erhéht werden
oder ob Einsparpotentiale im Verbrauch und Erhéhungen der Importkapazitaten ausrei-
chen. Dies gilt umso mehr, als Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine fihrt und
Erdgas als politisches Druckmittel einsetzt. Aus dem willkarlichen Verhalten der Russischen
Foderation ergibt sich ein hohes Risiko, dass die Lieferungen im Gegenteil noch weiter
gedrosselt werden.

Die aktuelle Lage der Gasversorgung hat damit bereits das Stadium Uberschritten, in dem
lediglich die Voraussetzungen flir VorsorgemafRnahmen gegeben sind. Das Bundesminis-
terium fur Wirtschaft und Klimaschutz hat bereits am 30. Marz 2022 die Frihwarnstufe und
am 23. Juni 2022 die Alarmstufe nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz
1 der Verordnung (EU) 2017/1938 in Verbindung mit dem Notfallplan Gas des Bundesmi-
nisteriums far Wirtschaft und Energie vom September 2019 ausgerufen.

Dennoch sind zusatzlich kurzfristig umzusetzende und befristete Energieeinsparmaf3nah-
men zur Starkung der Vorsorge von grof3er Bedeutung, um den Eintritt einer Notfallsituation
in diesem und im nachsten Winter zu vermeiden. Bei der Energieeinsparung handelt es
sich um eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Unternehmen sowie Verbraucherinnen
und Verbrauchern. Jede eingesparte Kilowattstunde hilft ein Stick weit aus der Abhangig-
keit von russischen Gaslieferungen heraus.

B. Losung

Die vorliegende Verordnung regelt MalRnahmen zur Energieeinsparung im Gebaudebereich
fur einen Zeitraum von sechs Monaten vom 1. September 2022 bis zum 28. Februar 2023.
Sie wird gemeinsam mit einer Verordnung Uber mittelfristig wirksame Effizienz- und Ener-
gieeinsparmalnahmen erlassen, die ab dem 1. Oktober 2022 Gber zwei Jahre gelten soll
und deshalb der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Beide Verordnungen bilden neben
der Befiullung der Gasspeicher und der Senkung des Erdgasverbrauchs in der Stromerzeu-
gung die dritte Saule des Energiesicherungspakets. Die Maflnahmen zur Energieeinspa-
rung im Gebaudebereich, die als VorsorgemalRnahmen ausgestaltet sind, vermeiden unné-
tigen Energieverbrauch, um eine Mangelsituation zu vermeiden oder eine solche bei ihrem
Eintritt abzumildern.
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Mit den MalRnahmen der beiden Verordnungen (EnSikuMaV und EnSimiMaV) kénnen in
den kommenden beiden Jahren Energiekosteneinsparungen bei privaten Haushalten, Un-
ternehmen und der o6ffentlichen Hand in Hohe von 10,8 Milliarden Euro bewirkt werden.
Davon im ersten Jahr 4,97 Milliarden Euro und im zweiten Jahr 5,86 Milliarden Euro. Bei
der Schatzung wurden aktuell geltenden Marktpreise fur Endverbraucher von Gas und
Strom zugrunde gelegt. Zu beachten ist, dass MaRhahmen wie der hydraulische Abgleich
und EffizienzmalRnahmen in der Industrie zu Energiekosteneinsparungen Uber einen deut-
lich langeren Zeitraum als zwei Jahre flihren. Der gesamte Kostensenkungseffekt der durch
die Verordnungen bewirkten Energieeinsparungen geht also Uber die oben genannten
10,8 Milliarden Euro sehr deutlich hinaus. Die erforderlichen Aufwendungen zur Umsetzung
der Malinahmen werden im Abschnitt zum Erfiillungsaufwand dargestellt.

C. Alternativen

Keine. Samtliche MaRnahmen dienen der méglichst schonenden Effizienzsteigerung und
Energieeinsparung. Mildere MalRnahmen, die dieselbe Menge an Energie einsparen und
die einheitlichen Malstaben flr die Erbringung der Einsparung folgen, sind in den erfassten
Regelungsbereichen nicht realisierbar. Zwar sollen die MaRnahmen der Verordnung auch
einen Signal- und Vorbildeffekt entfalten und zielen somit neben den unmittelbaren Einspar-
wirkungen auch darauf ab, freiwillige Energiesparmaflnahmen anzustof3en. Allein mit frei-
willigen MaBnahmen und Selbstverpflichtungen zur Senkung der Energieverbrauche wer-
den die kurzfristig notwendigen Einsparungen jedoch nicht realisiert, zudem kann nur durch
rechtliche Vorgaben eine einheitliche Erbringung der Einsparungen sichergestellt werden.
Die MaBnahmen zur Gas- und Stromeinsparung sind, wie soeben dargelegt, Teil eines
MafRnahmenbiindels. Der Eintritt einer Gasmangellage wird nicht durch eine Beschrankung
auf wenige der effektivsten Mallnahmen, sondern durch das Zusammenwirken zahlreicher
Mafnahmen vermieden.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfillungsaufwand

Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte sind nicht gegeben.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erflullungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Das Vorhaben fuhrt bei den Burgerinnen und Burgern zu einem Zeitaufwand von 1.342.017
Stunden und zu einem Sachkostenaufwand von 9.777.550 Euro.

E.2 Erflullungsaufwand fir die Wirtschaft

Das Vorhaben fuhrt bei Energieversorgungsunternehmen sowie bei gewerblichen und pri-
vaten Vermietern zu einem einmaligen Erflllungsaufwand von gut 164 Millionen Euro. Der
ausgewiesene einmalige Erflllungsaufwand der Wirtschaft entsteht durch die neu einge-
fuhrte Informationspflicht in § 9 (siehe unten). Das Verhindern eines dauerhaften Offenhal-
tens von Ladenturen (§ 10) fuhrt demgegenuber nicht zu einem zuséatzlichen Erflllungsauf-
wand fur die Wirtschaft, sondern im Gegenteil zu erheblichen Einsparungen durch vermie-
dene Energiekosten.
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Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten
Der ausgewiesene einmalige Erflllungsaufwand von 164 Millionen Euro entsteht zu einem
wesentlichen Teil aus der Informationspflicht, die in § 9 eingeflhrt wird.
E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung
Der 6ffentlichen Verwaltung entsteht durch die beabsichtigten Anderungen der Rechtslage
ein Erflllungsaufwand aufgrund des notwendigen Herunterregelns des Energieverbrauchs.
Zeit- und Kostenaufwand lassen sich nicht beziffern.

F. Weitere Kosten

Die Anderung der Rechtslage fiihrt nicht zu weiteren Kosten.
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Verordnung der Bundesregierung

Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung uber kurzfris-
tig wirksame MaRnahmen

(KurzfristenergieversorgungssicherungsmafBnahmenverordnung —
EnSikuMaV)

Vom ...

Auf Grund des § 30 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1, Absatz
3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 sowie mit § 1 Absatz 4 des Energiesicherungsgesetzes vom
20. Dezember 1974 (BGBI. I S. | S. 3681), von denen § 30 durch Artikel 4 Nummer 9 des
Gesetzes vom 8. Juli 2022 (BGBI. | S. 1054) eingefiigt worden ist, verordnet die Bundesre-
gierung:

Inhaltsubersicht
§1 Anwendungsbereich

§2 Begriffsbestimmungen

Titel 1

MaBnahmen zur Energieeinsparung in Privathaushalten

§3 Fakultative Temperaturabsenkung durch Mieter

§4 Verbot der Nutzung bestimmter Heizungsarten fir Schwimm- und Badebecken
Titel 2

MaBnahmen zur Energieeinsparung in 6ffentlichen Nichtwohnge-

bauden

§5 Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflachen

§6 Hoéchstwerte fir die Lufttemperatur in Arbeitsraumen in 6ffentlichen Nichtwohngebauden

§7 Trinkwassererwarmungsanlagen in 6ffentlichen Nichtwohngebauden

§8 Beleuchtung von Gebauden und Baudenkmalern
Titel 3

MaBnahmen zur Energieeinsparung in Unternehmen

§9 Informationspflicht Gber Preissteigerungen fir Versorger und fir Eigentimer von Wohngebauden
§10 Ladentiren und Eingangssysteme im Einzelhandel

§ 11 Nutzungseinschrankung beleuchteter Werbeanlagen

§12 Mindestwerte der Lufttemperatur fur Arbeitsrdume in Arbeitsstatten

§13 Inkrafttreten, AulRerkrafttreten





§1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt Energieeinsparmaflnahmen fir Wohnraume, Schwimm- oder

Badebecken, Nichtwohngebaude und Baudenkmaler sowie flir Unternehmen.

§2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung ist

Arbeitsstatte: ein Arbeitsraum ein anderer Ort in einem Gebaude auf dem Gelande ei-
nes Betriebes,

Arbeitsraum: ein Raum, in dem mindestens ein Arbeitsplatz innerhalb eines Gebaudes
dauerhaft eingerichtet ist,

offentliches Gebaude: ein Gebaude im Eigentum oder in der Nutzung einer juristischen
Person des offentlichen Rechts; dabei gilt ein Gebaude im Eigentum oder in der Nut-
zung einer juristischen Person des Privatrechts oder rechtsfahigen Personengesell-
schaft als &ffentlich, soweit die Person offentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge er-
bringt und unter der finanziellen oder politischen Kontrolle von einer Gebietskdrper-
schaft steht.

Wohngebdude: Gebaude, das nach seiner Zweckbestimmung Uberwiegend dem Woh-
nen dient, einschliel3lich eines Wohn-, Alten- oder Pflegeheims sowie einer ahnlichen
Einrichtung,

Nichtwohngebaude: Gebaude, das nicht unter Nummer 4 fallt.
Gemeinschaftsflache: Flache, die nicht dem Aufenthalt von Personen dient, insbeson-
dere ein Treppenhaus, ein Flur oder eine Eingangshalle sowie ein Lager- oder Tech-

nikraum. Nicht zu diesen Flachen zahlen Teeklchen und Umkleideraume, Pausen-
raume, Kantinen, Vortragssale, Konferenzraume, Warte- und Aufenthaltsraume.

Titel 1

MaflRnahmen zur Energieeinsparung in Privathaushalten

§3
Fakultative Temperaturabsenkung durch Mieter

(1) Die Geltung einer Vereinbarung in einem Mietvertrag iber Wohnraum, nach
der der Mieter durch eigene Handlungen eine Mindesttemperatur zu gewahrleisten hat,
ist fir die Geltungsdauer der Verordnung ausgesetzt. Eine Pflicht des Mieters, die nicht
auf einer nach Satz 1 ausgesetzten vertraglichen Vereinbarung beruht, bleibt von die-
ser Regelung unberihrt. Dazu zahlt insbesondere die Pflicht des Mieters, durch ange-
messenes Heiz- und Liftungsverhalten Schaden an der Mietsache vorzubeugen.
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(2) Absatz 1 ist auch auf Mietverhaltnisse anzuwenden, die vor dem 1. September
2022 begrindet worden sind.

§4
Verbot der Nutzung bestimmter Heizungsarten fiir Schwimm- und Badebecken

In Gebauden oder zugehdrigen privaten Garten ist die Beheizung von privaten, nicht-
gewerblichen, innen- oder aul3enliegenden Schwimm- und Badebecken einschliellich
Aufstellbecken mit Gas oder mit Strom aus dem Stromnetz untersagt. Satz 1 ist nicht
anzuwenden, sofern die Beheizung zwingend notwendig fur therapeutische Anwen-
dungen ist.

Titel 2

MaRnahmen zur Energieeinsparung in 6ffentlichen
Nichtwohngebaduden

§5
Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflachen

(1) In offentlichen Nichtwohngebauden ist die Beheizung von Gemeinschaftsflachen
untersagt, die nicht dem Aufenthalt von Personen dienen. Ausgenommen sind Gemein-
schaftsflachen, deren Beheizung zum Schutz von dort installierter Technik oder von
dort gelagerten Gegenstanden und Stoffen erforderlich ist. Ausgenommen sind aul3er-
dem Gemeinschaftsflachen, in denen bei einer Nichtbeheizung aufgrund bauphysikali-
scher Gegebenheiten Schaden oder ein Mehrverbrauch an Brennstoff zu erwarten
sind.

(2) Ausgenommen vom Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflachen nach Ab-
satz 1 Satz 1 sind auRerdem

1. medizinische Einrichtungen, Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe und
Pflegeeinrichtungen,

2. Schulen und Kindertagesstatten oder

3. weitere Einrichtungen, bei denen héhere Lufttemperaturen in besonderer Weise zur
Aufrechterhaltung der Gesundheit der sich dort aufhaltenden Personen geboten sind.

§6

Hochstwerte fir die Lufttemperatur in Arbeitsraumen in 6ffentlichen Nichtwohnge-
bauden

(1) Im Arbeitsraum in einem offentlichen Nichtwohngebaude darf die Lufttemperatur
hdchstens auf die folgenden Hochstwerte geheizt werden:

1. fOr korperlich leichte und Uberwiegend sitzende Téatigkeit 19 Grad Celsius,

2. fur korperlich leichte Tatigkeit Uberwiegend im Stehen oder Gehen 18 Grad Celsius,
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3. fur mittelschwere und Uberwiegend sitzende Tatigkeit 18 Grad Celsius,

4. fur mittelschwere Tatigkeit Uberwiegend im Stehen oder Gehen 16 Grad Celsius oder
5. fir korperlich schwere Tatigkeit 12 Grad Celsius.

(2) Offentliche Arbeitgeber haben dafiir Sorge zu tragen, dass in Arbeitsraumen keine
Warmeeintrage durch gebdudetechnische Systeme wie Heizungsanlagen, Heizenergie o-
der Energie durch raumlufttechnische Anlagen oder andere Heizgerate erfolgen, infolge
derer die in Absatz 1 festgelegte Hochsttemperatur Gberstiegen wird.

(3) Die Hochstwerte fur die Lufttemperatur nach Absatz 1 sind nicht anzuwenden fur

1. medizinische Einrichtungen, Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe und Pfle-
geeinrichtungen,

2. Schulen und Kindertagesstatten und

3. weiteren Einrichtungen, bei denen hohere Lufttemperaturen in besonderer Weise zur
Aufrechterhaltung der Gesundheit der sich dort aufhaltenden Personen, geboten sind.

(4) Die Hochstwerte fur die Lufttemperatur nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 gelten
nicht, soweit Beschaftigte durch die niedrigere Lufttemperatur in ihrer Gesundheit gefahrdet
sind und sonstige SchutzmalRnahmen nicht mdoglich oder ausreichend sind.

§7
Trinkwassererwarmungsanlagen in 6ffentlichen Nichtwohngebauden

(1) In offentlichen Nichtwohngebduden sind dezentrale Trinkwassererwarmungsanla-
gen, insbesondere Durchlauferhitzer oder dezentrale Warmwasserspeicher auszuschalten,
wenn deren Betrieb Uberwiegend zum Handewaschen vorgesehen ist. Von einem Aus-
schalten der Gerate kann zeitlich befristet oder ganz abgesehen werden, wenn der Betrieb
der Anlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik aus hygienischen Grun-
den erforderlich ist.

(2) Die Warmwassertemperaturen sind in zentralen Trinkwassererwarmungsanlagen
auf das Niveau zu beschranken, das nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
erforderlich ist, um ein Gesundheitsrisiko durch Legionellen in der Trinkwasser-Installation
zu vermeiden. Ausgenommen von der Pflicht zur Temperaturbeschrankung nach Satz 1
sind Trinkwassererwarmungsanlagen, bei denen der Betrieb von Duschen zu den gewohn-
lichen betrieblichen Ablaufen gehdren.

(3) Ausgenommen von den Temperaturbeschrankungen nach Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 2 Satz 1 sind:

1. medizinische Einrichtungen, Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe und Pfle-
geeinrichtungen,

2. Kindertagesstatten und andere Einrichtungen zur Betreuung von Kindern oder

3. weitere Einrichtungen, bei denen die Bereitstellung von warmem Trinkwasser fur die
bestimmungsgemafie Nutzung oder den Betrieb des Gebaudes erforderlich ist.





§8
Beleuchtung von Gebauden und Baudenkmalern

(1) Die Beleuchtung von Gebauden und Baudenkmalern von aufien mit Ausnahme
von Sicherheits- und Notbeleuchtung ist untersagt. Ausgenommen sind kurzzeitige Be-
leuchtungen bei Kulturveranstaltungen und Volksfesten.

(2) Die Untersagung nach Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Beleuch-
tung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder zur Abwehr anderer Gefahren er-
forderlich ist und nicht kurzfristig durch andere Malhahmen ersetzt werden kann.

Titel 3

MaRnahmen zur Energieeinsparung in Unternehmen

§9

Informationspflicht liber Preissteigerungen fiir Versorger und fiir Eigentiimer von
Wohngebauden

(1) Gas-und Warmelieferanten, die Eigentiimer von Wohngebauden oder Eigentums-
wohnungen oder Nutzer von Wohneinheiten als Endkunden leitungsgebunden mit Gas oder
Warme beliefern, teilen diesen Letztverbrauchern bis zum 30. September 2022 folgende
Informationen mit:

1. Informationen Uber den Energieverbrauch und die Energiekosten des Gebaudes oder
der Wohneinheit in der letzten vorangegangenen Abrechnungsperiode,

2. Informationen Uber die Hohe der voraussichtlichen Energiekosten des Gebaudes oder
der Wohneinheit fur eine vergleichbare Abrechnungsperiode unter Berlcksichtigung
des am 1. September 2022 in dem jeweiligen Netzgebiet geltenden Grundversor-
gungstarifs fur Erdgas auf Basis des Grund- und Arbeitspreises, berechnet unter Zu-
grundelegung des Energieverbrauchs der letzten vorangegangenen Abrechnungsperi-
ode und

3. Informationen Uber das rechnerische Einsparpotenzial des Gebaudes oder der
Wohneinheit in Kilowattstunden und Euro unter Heranziehung der Annahme, dass bei
einer durchgangigen Reduktion der durchschnittlichen Raumtemperatur um 1 Grad
Celsius eine Einsparung von 6 Prozent zu erwarten ist.

Kdénnen diese Informationen innerhalb der Frist nach Satz 1 nicht zur Verfigung gestellt
werden, sind die Informationen nach Satz 1 auf der Grundlage typischer Verbrauche unter-
schiedlich groRer Gebaude oder Haushalte mitzuteilen. Die individualisierte Mitteilung nach
Satz 1 ist spatestens bis zum 31. Dezember 2022 zu versenden. Die Informationen nach
Satz 1 sind innerhalb eines Monats erneut zur Verfligung zu stellen, wenn das Preisniveau
nach Satz 1 Nummer 2 erheblich ansteigt.

(2) Eigentumer von Wohngebduden mit mindestens zehn Wohneinheiten, deren
Wohngebaude leitungsgebunden mit Gas oder Warme beliefert werden, haben den Nutzern
die Informationen nach Absatz 1 Satz 1 mitzuteilen. Auf dieser Grundlage teilen sie den
Nutzern fir ihre jeweilige Wohneinheit bis zum 31. Oktober 2022 zusatzlich spezifische
Informationen Uber den Verbrauch der jeweiligen Wohneinheit, GUber die bei unverandertem
Energieverbrauch zu erwartenden Energiekosten und Kostensteigerungen sowie die fur
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ihre jeweilige Wohneinheit spezifischen Reduktionspotenziale bei einer Temperaturreduk-
tion gemal Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 mit. Erhalten die Eigentimer von ihren Versorgern
lediglich allgemeine Informationen nach Absatz 1 Satz 2, so teilen Sie ihren Mietern ihrer-
seits allgemeine Informationen zu dem Einsparpotenzial einzelner Haushalte anhand typi-
scher Verbrauche mit. Die individualisierte Mitteilung nach Satz 1 ist spatestens bis zum
31. Januar 2023 zu versenden. Die Informationen nach Satz 1 sind unverzuglich erneut zur
Verfligung zu stellen, wenn der Gebaudeeigentimer nach einem Anstieg des Preisniveaus
nach Absatz 1 Satz 4 von seinem Versorger informiert worden ist.

(3) Eigentimer von Wohngebduden mit mindestens zehn Wohneinheiten, deren
Wohngebaude leitungsgebunden mit Gas oder Warme beliefert werden, haben den Nutzern
zum 31. Oktober 2022 Kontaktinformationen und eine Internetadresse von einer Verbrau-
cherorganisation, einer Energieagentur oder sonstigen Einrichtung zur Verfigung zu stel-
len, bei denen Informationen ber MaRnahmen zur Energieeffizienzverbesserung, Endnut-
zer-Vergleichsprofile und objektive technische Spezifikationen flir energiebetriebene Ge-
rate eingeholt werden kénnen. Die Informationspflicht nach Satz 1 gilt als erfullt, wenn der
Eigentumer gegenuber dem Nutzer innerhalb der in Satz 1 genannten Frist die Nutzer auf
die Informationskampagne des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Klimaschutz ,80 Mil-
lionen gemeinsam flr Energiewechsel“"! inklusive eines klaren und verstandlichen Hinwei-
ses auf die Internet-Angebote der Informationskampagne und die dort genannten Effizienz-
und Einsparinformationen hinweist.

(4) Eigentimer von Wohngebauden mit weniger als zehn Wohneinheiten, deren
Wohngebaude leitungsgebunden mit Gas oder Warme beliefert werden, leiten den Mietern
unverzlglich die Informationen weiter, die sie von ihrem Gas- oder Warmelieferanten nach
Absatz 1 erhalten haben.

§ 10
Ladentiiren und Eingangssysteme im Einzelhandel
In beheizten Geschaftsraumen des Einzelhandels ist das dauerhafte Offenhalten von
Ladentlren und Eingangssystemen, bei deren Offnung ein Verlust von Heizwarme auf-

tritt, untersagt, sofern das Offenhalten nicht fir die Funktion des Ein- oder Ausganges
als Fluchtweg erforderlich ist.

§ 11

Nutzungseinschrankung beleuchteter Werbeanlagen
Der Betrieb beleuchteter oder lichtemittierender Werbeanlagen ist von 22 Uhr bis 16
Uhr des Folgetages untersagt. Dies gilt nicht, wenn die Beleuchtung zur Aufrechterhaltung

der Verkehrssicherheit oder zur Abwehr anderer Gefahren erforderlich ist und nicht kurz-
fristig durch andere MalRnahmen ersetzt werden kann.

§12
Mindestwerte der Lufttemperatur fiir Arbeitsraume in Arbeitsstétten

Fiar Arbeitsraume in Arbeitsstatten gelten die in § 6 Absatz 1 Satz 1 festgelegten
Hochstwerte fiir die Lufttemperatur als Mindesttemperaturwerte.

) www.energiewechsel.de.
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§13
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2022 in Kraft und mit Ablauf des 28. Februar
2023 auler Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Bundesregierung hat am 30. Marz 2022 die Fruhwarnstufe und am 23. Juni 2022 die
Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Die Versorgungssicherheit ist noch gewahr-
leistet. Aktuell sind Gasmengen am Markt verfugbar und werden eingespeichert. Der russi-
sche Staatskonzern Gazprom hat die Liefermenge seither erneut gedrosselt. Die Lage ist
angespannt und eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen
werden. Von der Reduktion der Gasliefermengen ist die Weitergabe von Gas in andere
europaische Lander wie zum Beispiel Frankreich, Osterreich und Tschechien betroffen.
Sollte Russland weiterhin seine Lieferungen einschranken, kénnen die Gasspeicher ohne
zusatzliche Mallnahmen kaum den gesetzlich vorgeschriebenen Fillstand von 95 Prozent
bis zum 1. November 2022 erreichen. Durch die in dieser Verordnung geregelten Energie-
sparmalnahmen soll sichergestellt werden, dass die Versorgungssicherheit auch im Falle
einer weiteren Einschrankung der Gaslieferungen gewabhrleistet bleibt.

Nach § 30 Absatz 1 des Energiesicherungsgesetzes kann eine Verordnung Uber die Ein-
sparung und die Reduzierung des Verbrauchs von Erddl und Erddlerzeugnissen von sons-
tigen festen und flissigen und gasférmigen Energietragern von elektrischer Energie und
sonstigen Energien im Fall einer drohenden Knappheit dieser Brennstoffe erlassen werden.
Eine drohende Knappheit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn im Sektor Erdgas die
Frihwarnstufe nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2017/1938 in Verbindung mit dem Notfallplan Gas des Bundesministeriums fir Wirt-
schaft und Energie vom September 2019, der auf der Internetseite des Bundesministeriums
fur Wirtschaft und Klimaschutz veroffentlicht ist, ausgerufen wird.

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz hat am 30.03.2022 die Frihwarn-
stufe und am 23. Juni 2022 Uberdies bereits die Alarmstufe nach Artikel 8 Absatz 2 Buch-
stabe b und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1938 in Verbindung mit dem
Notfallplan Gas des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie vom September 2019
ausgerufen. Die Voraussetzung des § 30 Absatz 1 des Energiesicherungsgesetzes, dass
eine Knappheit an Erdgas droht, ist bereits durch die Ausrufung der Friihwarnstufe erfullt.
Die MalRnahmen in dieser Verordnung tragen zu einer Reduktion des Energiebedarfs und
Verbrauchs bei und sind demnach grundsatzlich als VorsorgemafRnahmen ausgestaltet, die
der Vermeidung einer Gasmangellage dienen, aber auch bei Ihrem Eintritt den Zweck er-
fullen, den Gesamtbedarf zu senken.

Es handelt sich insgesamt um ein zur Erreichung des angestrebten Ziels verhaltnismafi-
ges, das heil’t geeignetes, erforderliches und angemessenes Mallnahmenbindel.

Die mit den angeordneten Verbrauchseinschrankungen verfolgte Energieeinsparung und
der damit verbundene Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland stellen legitime
offentliche Ziele fur eine staatliche Mal3nahme zur Preisregelung dar.

Die vorgesehenen Energieeinsparmalinahmen sind Uberdies geeignet, zur Erreichung die-
ses gewichtigen Gemeinwohlzwecks beizutragen. Sie reduzieren den Erdgas- und Strom-
verbrauch und damit die Versorgungssicherheit mit Blick auf Erdgas. Denn Erdgas wird
auch zur Stromerzeugung verwendet und kann bei sinkendem Strombedarf eingespart wer-
den.
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Der Ausgleichs- und Umlagemechanismus ist auch erforderlich, weil kein milderes und
gleich geeignetes Mittel zur Verfligung steht. Die vorgelegten Mal3nahmen sind so scho-
nend wie mdglich ausgestaltet, um alle Energieeinsparpotenziale abzuschépfen, die mit
einer geringen Eingriffstiefe erreicht werden kénnen. So wird Mietern die Méglichkeit einer
freiwilligen Temperaturabsenkung erdffnet. Mit der Beheizung privater Schwimm- und Ba-
debecken wird eine besonders verbrauchsintensive, aber nicht lebensnotwendige Nutzung
untersagt. Energieversorger und Vermieter werden zu einer Information ihrer Vertrags-
partner aul3erhalb der Ublichen Abrechnungszyklen verpflichtet, die diese zu einer Energie-
einsparung anreizt.

Die Regelung ist auch angemessen und demnach verhaltnismaRig im engeren Sinne, weil
die Verbrauchsreduktion und damit die Versorgungssicherheit mit Gas im Interesse aller
Gasverbraucher liegen. Die Einschrankungen fur Privatpersonen und fur Mitglieder der 6f-
fentlichen Hand sind zum Teil splrbar, angesichts der Uiberragenden Bedeutung eines funk-
tionierenden Gasmarkts aber nicht unverhaltnismagig.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die Verordnung sieht erstens schonende MalRhahmen zur Effizienzsteigerung in Privat-
haushalten vor. Es wird Mietern ermdglicht, die Raumtemperaturen in ihren Wohnungen
auch dann freiwillig abzusenken, wenn vertraglich eine bestimmte héhere Mindesttempera-
tur vereinbart ist, die héher liegt als sie zum Schutz der Gebaudesubstanz erforderlich ware.
Weiter stellt die Bundesregierung durch zusatzliche Informationspflichten sicher, dass das
Signal drastisch gestiegener Gaspreise vom Versorger an den Vermieter und vom Vermie-
ter an den Mieter weitergegeben wird, um den Endverbraucher zu sparsamem Heizverhal-
ten anzureizen. Betreibern privater Schwimm- und Badebecken wird die energieintensive
Beheizung dieser Anlagen untersagt. Zweitens verordnet die Bundesregierung Mal3nah-
men fur Nichtwohngebaude der 6ffentlichen Hand; dieser kommt bei der Energieeinsparung
eine Vorreiterrolle zu. In staatlichen Arbeitsstatten wird die Mindestraumtemperatur um ein
Grad abgesenkt und zugleich als Hochsttemperatur festgelegt. In den Arbeitsstatten der
Privatwirtschaft wird eine solche Absenkung ermoglicht. Die Beheizung von Gemein-
schaftsflachen, die nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen, wird untersagt.
Ebenso ist die Warmwasserbereitung dort, wo sie lediglich dem Handewaschen dient, ab-
zuschalten oder die Temperatur auf das hygienische Mindestmal} abzusenken. Die Nut-
zung von leuchtenden bzw. lichtemittierenden Werbeanlagen wird von 22 Uhr bis 16 Uhr
des Folgetages untersagt. Hierdurch wird Energieverbrauch vor allem im Gewerbe-, Handel
und Dienstleistungssektor reduziert. Ebenso wird die Beleuchtung von Gebauden und Bau-
denkmaler untersagt. Fir die Durchsetzung der nach dieser Verordnung bestehenden
Rechtspflichten werden keine besonderen Regelungen geschaffen; es gelten vielmehr die
allgemeinen zivil- und 6ffentlich-rechtlichen Grundsatze.

1l. Alternativen

Keine. Samtliche MaRnahmen dienen der mdglichst schonenden Effizienzsteigerung und
Energieeinsparung. Mildere MaRnahmen, die dieselbe Menge an Energie einsparen und
die einheitlichen Malstaben fur die Erbringung der Einsparung folgen, sind in den erfassten
Regelungsbereichen nicht realisierbar. Zwar sollen die Malinahmen der Verordnung auch
einen Signal- und Vorbildeffekt entfalten und zielen somit neben den unmittelbaren Einspar-
wirkungen auch darauf ab, freiwillige Energiesparmal3nahmen anzustoRen. Allein mit frei-
willigen MalRnahmen und Selbstverpflichtungen zur Senkung der Energieverbrauche wer-
den die kurzfristig notwendigen Einsparungen jedoch nicht realisiert, zudem kann nur durch
rechtliche Vorgaben eine einheitliche Erbringung der Einsparungen sichergestellt werden.
Die Mallnahmen zur Gas- und Stromeinsparung sind, wie soeben dargelegt, Teil eines
MafRnahmenbiindels. Der Eintritt einer Gasmangellage wird nicht durch eine Beschrankung
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auf wenige der effektivsten MaRnahmen, sondern durch das Zusammenwirken zahlreicher
MalRnahmen vermieden.

V. Regelungskompetenz

Die Regelungskompetenz der Bundesregierung ergibt sich aus § 30 Absatz 1 Nummer 1 in
Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 sowie mit § 1 Ab-
satz 4 des Energiesicherungsgesetzes. Nach § 30 Absatz 1 des Energiesicherungsgeset-
zes kann eine Verordnung uber die Einsparung und Reduzierung des Verbrauchs von —
unter anderem — gasférmigen Energietragern erlassen werden, wenn eine Knappheit dieser
Brennstoffe droht. Eine drohende Knappheit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn im
Sektor Erdgas die Frihwarnstufe nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz
1 der Verordnung (EU) 2017/1938 in Verbindung mit dem Notfallplan Gas des Bundesmi-
nisteriums fur Wirtschaft und Energie vom September 2019, der auf der Internetseite des
Bundesministeriums fir Wirtschaft und Klimaschutz veréffentlicht ist, ausgerufen wird.

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz hat die Frihwarnstufe bereits am
30.03.2022 ausgerufen.

Die Verordnung ist auf eine Geltungsdauer von 6 Monaten ausgelegt und bedarf geman
§ 30 Absatz 4 Satz 1 des Energiesicherungsgesetzes nicht der Zustimmung des Bundes-
rates.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und voélkerrechtlichen
Vertragen

Die Regelungen der Verordnung sind mit dem Recht der Europaischen Union und volker-
rechtlichen Vertragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VL. Regelungsfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Regelungen haben keine Auswirkungen im Bereich der Vereinfachung des Rechts und
des Verwaltungsvollzugs.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen
Entwicklung im Sinn der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung dient.

Das Regelungsvorhaben steht insbesondere mit den in der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie beschriebenen Prinzipien im Einklang. Durch die Senkung von Energieverbrauchen
sinken auch die Treibhausgasemissionen und damit die Emission von Luftschadstoffen. Die
Steigerung der Energieeffizienz in den Sektoren Gebdude und Industrie in Deutschland
fuhrt zu sinkendem Energieverbrauch und gleichzeitig zu steigenden Anteilen von Erneuer-
baren Energien am Brutto-Endenergieverbrauch. Der Verordnungsentwurf setzt auch An-
reize, zur Steigerung der Energieeffizienz im Stromsektor und kann damit Uber sinkende
Stromverbrauche einen Beitrag zum Anstieg der erneuerbaren Energien beim Bruttostrom-
verbrauch leisten. Das Regelungsvorhaben tragt zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit bei,
da es Wirtschaftswachstum mit relativ sinkendem Energieverbrauch ermdglicht. Mit der
Steigerung der Energieeffizienz wird auch ein Beitrag zum sparsamen Umgang mit fossilen
und erneuerbaren Energietragern geleistet. Die Steigerung der Energieeffizienz ist das
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klassische Mittel zur Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauchs und tragt dazu bei,
dass diese Verbrauche vom Wirtschaftswachstum entkoppelt werden.

Eine Behinderung etwaiger Nachhaltigkeitsziele durch das Regelungsvorhaben wurde nicht
festgestellt.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte sind nicht gegeben.

4. Erfullungsaufwand

Das Vorhaben fuhrt bei den Burgerinnen und Burgern zu einem Zeitaufwand von 1.342.017
Stunden und zu einem Sachkostenaufwand von 9.777.550 Euro. Der Wirtschaft — nament-
lich Energieversorgungsunternehmen und gewerblichen und privaten Vermietern — entsteht

ein einmaliger Erfullungsaufwand von gut 164 Millionen Euro.

a) Erfullungsaufwand fur die Burgerinnen und Burger

Aufgrund der beabsichtigten Anderung der Rechtslage entsteht den Biirgerinnen und Biir-
gern kein groRerer Erfullungsaufwand. Regelungen, die die privaten Haushalte unmittelbar
zu Investitionen, technischen oder verhaltensbezogenen Anderungen verpflichten, umfasst
die EnSikuMaV nicht. Die Ma3nahmen haben aber eine Signal- und Vorbildwirkung, und
sollen auch Buargerinnen und Burger zu Einsparungen motivieren. Das energetische Her-
unterregeln fuhrt im Gegenteil zu Ausgabensenkungen auf Seiten der Blrgerinnen und Bur-
ger, da die nicht verbrauchte Energie nicht bezahlt werden muss. Die Einsparungen durch
nicht verbrauchte Energie sind angesichts aktueller Energiepreissteigerungen im Allgemei-
nen und aktueller Erdgaspreissteigerungen im Besonderen insgesamt hoch, jedenfalls aber
desto hdher, je héher die Preise flr die genutzte Energie ausfallen.

Bezifferbare Erfillungsaufwande entstehen fiir Blirgerinnen und Birger allenfalls durch die
Informationspflicht nach § 9 Abs. 3 wie folgt:

aa) Ermittlung der Fallzahl

11.503.000 Wohngeb&ude werden von Burgern in Deutschland vermietet.

Privatperson privatwirtschaftliches | dffentliche Wohnungs-/
Unternehmen Einrichtung Baugenossenschaft
11.503.000 2.982.000 703.000 4,580,000

Quelle: Informationen zu vermieteten Wohngeb&auden nach Art der Eigentimerinnen und Eigentu-
mer (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikatio-
nen/Downloads-Wohnen/wohnen-in-deutschland-5122125189005.html)

bb) Ermittlung Zeitaufwand

Fur diese Informationspflicht werde voraussichtlich pro vermieteter Einheit 7 Minuten Zeit-
aufwand erforderlich. Der Informationspflicht kann durch relativ einfache Hinweise auf ent-
sprechende (online) Angebote nachgekommen werden, daher wird hier eine einfache Kom-
plexitat der Tatigkeit angenommen. Daraus entsteht ein einmaliger Erflllungsaufwand pro
Jahr ca. 1.342.017 Stunden.

cc) Ermittlung Sachaufwand

Eine Informationstbermittlung per Brief bringt 0,85 Euro Porto mit sich.
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Es entsteht ein Sachkostenaufwand von 9.777.550 Euro. Ein grof3er Teil der Privatvermie-
ter wird von der Regelung allerdings nicht erfasst, da sie nur fir Gebdude mit mindestens
zehn Wohneinheiten Anwendung findet. Insofern fallen die tatsachlich Informationskosten
fur Privateigentimer insgesamt geringer aus.

b) Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Das Vorhaben flhrt bei Energieversorgungsunternehmen sowie bei gewerblichen und pri-
vaten Vermietern zu einem jahrlichen Erflillungsaufwand von gut 164 Millionen Euro. Der
ausgewiesene jahrliche Erfullungsaufwand der Wirtschaft entsteht durch die neu einge-
fuhrte Informationspflicht in § 9 (siehe unten). Das Verhindern eines dauerhaften Offenhal-
tens von Ladentlren (§ 10) fihrt demgegeniber nicht zu zusatzlichem Erflllungsaufwand
fur die Wirtschaft, sondern im Gegenteil zu erheblichen Einsparungen durch vermiedene
Energiekosten.

Fur die Erfullung der Informationspflicht der Energielieferanten nach § 9 entsteht der Wirt-
schaft ein Erflllungsaufwand in H6he von insgesamt gut 164 Millionen Euro. Er setzt sich
zusammen aus den einzelnen Erfillungsaufwanden durch § 9 Absatz 1 (161.066.709 Euro),
durch Art. 9 Absatz 2 (1.154.500 Euro) und Art. 9 Abs. 3 (1.626.1267 Euro). Die Erfullungs-
aufwande fir die einzelnen Absatze des § 9 berechnen sich wie folgt:

aa) Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft durch § 9 Absatz 1:

(1) Ermittlung der Fallzahl:

38 % des Energiebedarfs privater Haushalte werden durch Gase gedeckt, wahrend ca.
7,8 % durch Fernwarme gedeckt werden.

Quelle: https://ag-energiebilanzen.de/daten-und-fakten/auswertungstabellen/

Quelle:  (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/07/PD22_N044_43.html). Es  gibt
40.683.000 Haushalte (Stand 2021). Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoel-
kerung/Haushalte-Familien/Tabellen/1-1-privathaushaltehaushaltsmitglieder.html;jsessio-
nid=5487B28840A5D74F91BAOE33C8183B1E.live742.

Unter der typisierenden Annahme, dass sich der Verbrauch auf die Haushalte gleich verteilt,
mussen 15.540.906 Haushalte mit Erdgasanschluss berucksichtigt werden und 3.173.274
Haushalte, die mit Fernwarme versorgt werden. Die Fallzahl belauft sich also auf insgesamt
18.714.180 Haushalte.

(2) Zeitlicher Aufwand:

Fir die Ermittlung des zeitlichen Aufwands wird die Zeitwerttabelle fir die Wirtschaft zu-
grunde gelegt. Hier insbesondere die Aktivitaten 1,2,4,5,7,8.

Dies ergibt einen Gesamtzeitaufwand von 13 Minuten pro Fall, also 4.054.739 Stunden
gesamt. Es wird eine einfache Komplexitat der Tatigkeit angenommen, da die abgefragten
Daten stets die gleichen sind und mit einer Formel zur Berechnung hinterlegt werden kon-
nen.

Gemal Lohnkostentabelle (s.u.) kann hier ein Stundenlohn von 35,80 Euro (Energieversor-
ger, niedriges Qualifikationsniveau) angenommen werden. Es handelt sich um eine einfa-
che, schematische Tatigkeit, die vermutlich zum grofen Teil automatisiert erfolgen kann.
Es entsteht ein Gesamtaufwand von 145.159.656 Euro.

(3) Sachkosten:

Eine Informationstbermittlung per Brief bringt 0,85 Euro Porto mit sich.
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Es entsteht ein Sachkostenaufwand von 15.907.053 Euro.

(4) Gesamter Erfullungsaufwand durch § 9 Abs. 1:

Der gesamte Erflllungsaufwand der Wirtschaft fur die Erflllung der Informationspflicht nach
§ 9 Absatz 1 belauft sich auf 161.066.709 Euro, der sich aus den Sachkosten und den
Lohnkosten fur 4.054.739 Stunden ergibt.

bb) Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft (gewerbliche Vermieter ab 10 Wahrungseinheiten)
durch § 9 Absatz 2:

(1) Ermittlung der Fallzahl:

Basierend auf Abschatzungen zur Gebaudekulisse fur die mittelfristige Energieversor-
gungssicherungsverordnung wird angenommen, dass etwa 150.000 Mehrfamilienhauser
ab 10 Wohneinheiten existieren, die Uber eine Gaszentralheizung verfligen.

(2) Zeitlicher Aufwand:

Siehe oben zu (aa) (2), da die gleichen Informationspflichten bestehen. Allerdings muss die
Stundenzahl angepasst werden, da von einer deutlich kleineren Anzahl ausgegangen wer-
den muss. Es muss also von 32.500 Stunden ausgegangen werden.

Bei Wohngebauden mit mindestens 10 Wohneinheiten ist von einer professionalisierten
Verwaltung der Wohneinheiten auszugehen, gemaf Lohnkostentabelle (vgl. Seite 2) wird
hier ein Stundenlohn von 34,10 Euro (Grundstiicks- und Wohnungswesen) angenommen.
Es entsteht ein Gesamtaufwand von 1.027.000 Euro.

(3) Sachkosten:

Eine Informationsibermittlung per Brief bringt 0,85 Euro Porto mit sich.
Es entsteht ein Sachkostenaufwand von 127.500 Euro.

(4) Gesamter Erfullungsaufwand:

Der gesamte Erflllungsaufwand belauft sich auf 1.154.500 Euro, der sich aus den Sach-
kosten und den Lohnkosten fur 32.500 Stunden ergibt.

cc) Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft durch § 9 Absatz 3

(1) Ermittlung der Fallzahl

In Deutschland bestehen 491.124 Wohngebaude mit mehr als 10 Wohneinheiten Es wird
angenommen, dass diese Gebaude vermietet sind.

(2) Ermittlung Zeitaufwand und Lohnkosten

Gemal Zeitwerttabelle fur die Wirtschaft (siehe S. 1) fallen hier 7 Minuten pro Vorgang an.
Das ergibt insgesamt 57.283 Stunden. Das Zusammenstellen der Daten ist sehr einfach
und es kann hier mit einem Stundenlohn von 21,10 Euro (Grundstucks- und Wohnungswe-
sen, niedriges Qualifikationsniveau) gerechnet werden. Daraus ergeben sich Kosten in
Hohe von 1.208.671 €.

(3) Ermittlung Sachkosten

Eine Informationsibermittlung per Brief, bringt 0,85 Euro Porto mit sich.
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Es entsteht ein Sachkostenaufwand von 417.455 Euro.

(4) Gesamter Erfullungsaufwand

Der gesamte Erflllungsaufwand aus der Verpflichtung in Absatz 3 betragt 1.626.126 Euro.

c) Erfillungsaufwand der Verwaltung

Die Vorschriften der EnSikuMaV zur Verringerung der Beheizung und zur Abschaltung der
Warmwasserbereitung in Gebauden der 6ffentlichen Hand, ebenso wie die Regelung zur
temporaren Reduzierung der Aufienbeleuchtung erfordern in aller Regel keinen investiven
Aufwand. Es kann zudem davon ausgegangen werden, dass ein Teil des Arbeitsaufwandes
zur Anpassung der betroffenen Steuerungs- und Regelungseinrichtungen im Rahmen oh-
nehin erforderlicher Vorbereitungs- und ggfs. auch Wartungsarbeiten geleistet werden
kann. Dies gilt insb. im Hinblick auf die Vorbereitung von Heizungsanlagen flir die kom-
mende Heizsaison. Insofern entsteht allenfalls ein sehr geringfugiger zusatzlicher Erful-
lungsaufwand. Aufgrund der gro3en Anzahl und Heterogenitat der erfassten Gebaude, so-
wie der unterschiedlichen Heizungs-, Warmwasser- und Beleuchtungstechnologien kann
dieser nicht konkret berechnet werden.

5. Weitere Kosten

Keine. Das erforderliche energetische Herunterregeln fihrt im Gegenteil zu erheblichen
Ausgabensenkungen bei allen betroffenen Kostentragern, da die nicht verbrauchte Energie
nicht bezahlt werden muss. Die gegenzurechnenden Einsparungen durch nicht verbrauchte
Energie sind angesichts aktueller Energiepreissteigerungen im Allgemeinen und aktueller
Gaspreis-steigerungen im Besonderen insgesamt hoch, jedenfalls aber desto héher, je ho-
her die Preise fur die genutzte Energie ausfallen.

6. Weitere Regelungsfolgen

Mit den Malinahmen dieser Verordnung sowie einer weiteren der beiden Verordnungen
(zusammen: EnSikuMaV und EnSimiMaV) kénnen in den kommenden beiden Jahren Ener-
giekosteneinsparungen bei privaten Haushalten, Unternehmen und der 6ffentlichen Hand
in Hohe von 10,8 Milliarden Euro bewirkt werden. Davon im ersten Jahr 4,97 Milliarden Euro
und im zweiten Jahr 5,86 Milliarden Euro. Bei der Schatzung wurden aktuell geltenden
Marktpreise fir Endverbraucher von Gas und Strom zugrunde gelegt. Zu beachten ist, dass
MaRnahmen wie der hydraulische Abgleich, der Austausch von Pumpen und Effizienzmal}3-
nahmen in der Industrie zu Energiekosteneinsparungen Uber einen deutlich langeren Zeit-
raum als zwei Jahre fihren. Der gesamte Kostensenkungseffekt der durch die Verordnun-
gen bewirkten Energieeinsparungen geht also Uber die oben genannten 10,8 Milliarden
Euro sehr deutlich hinaus.

Die Regelungen der Verordnung haben im Ubrigen keine Auswirkungen auf die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. Es sind weder gleichstellungspolitische noch demographische
Auswirkungen zu erwarten.

VIl. Befristung

Die Verordnung ist auf einen Geltungszeitraum von sechs Monaten befristet.
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B. Besonderer Teil

Zu Titel 1 (Allgemeiner Teil)

Zu § 1 (Anwendungsbereich)

Die Vorschrift beschreibt den Anwendungsbereich der Verordnung.
Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

Zu Nummer 1

Die Begriffsbestimmung zu Arbeitsstatten erfasst nur Raume in Gebauden, weil nur hier die
Energieeinsparung bei der Beheizung eine Rolle spielt.

Zu Nummer 2

Arbeitsraume sind ausschlieBlich die Raume in Gebauden, in denen Arbeitsplatze dauer-
haft eingerichtet sind.

Zu Nummer 3

Der Begriff des offentlichen Gebaudes erfasst Gebaude im Eigentum der 6ffentlichen Hand
sowie gemietete Gebaude, die von der 6ffentlichen Hand genutzt werden. Zu den juristi-
schen Personen des offentlichen Rechts zahlen (Gebiets-) Koérperschaften, offentliche Stif-
tungen und Anstalten des offentlichen Rechts. Juristische Personen des Privatrechts sind
nur insoweit einbezogen, wie sie aufgrund ihrer funktionalen Aufgabenerfullung und einer
Kontrolle durch Gebietskorperschaften der 6ffentlichen Hand zugerechnet werden kénnen.
Beispiele sind privatrechtlich organisierte Verkehrsbetriebe oder Unternehmen im Bereich
der Abfallentsorgung.

Zu den Nummern 4 und 5

Die Begriffsbestimmungen der Begriffe Wohn- und Nichtwohngebaude entsprechen denen
des Gebaudeenergiegesetzes, dort § 3 Absatz 1 Nummern 33 (Wohngebaude) und 23
(Nichtwohngebaude). Demnach sind Wohngebaude Gebaude, die nach ihrer Zweckbestim-
mung uberwiegend dem Wohnen dienen; Nichtwohngebaude sind solche, die nicht unter
diese Definition fallen.

Zu Nummer 6

Mit der Begriffsbestimmung wird festgestellt, dass nur solche Flachen zu Gemeinschafts-
flachen zahlen, die nicht dem Aufenthalt von Personen dienen, also voribergehend und
zum Durchgang oder kurzem Verweilen zur Aufgabenerledigung genutzt werden. Hierzu
zahlen insbesondere Treppenhauser, Flure und Eingangshallen sowie allgemeine Lager-
und Technikrdume. Fur diese Flachen ist ein Verbot der Beheizung zumutbar. Nicht zu den
Gemeinschaftsflachen zahlen Teekichen und Umkleideraume, Pausenrdaume, Kantinen,
Vortragssale, Konferenzrdume, Warte- und Aufenthaltsrdume, weil sie nicht nur fllichtig,
sondern bestimmungsgemaf fur einen Aufenthalt von gewisser Dauer genutzt werden.
Nicht erfasst sind Uiberdies Suppenkiichen sowie Aufenthaltsraume fir wohnungslose Men-
schen.

Zu Titel 2 (MaBnahmen zur Energieeinsparung in Privathaushalten)
Zu § 3 (Fakultative Temperaturabsenkung durch Mieter)

Die Regelung beseitigt vertragliche Hirden der Temperaturabsenkung und ermdéglicht es
Mietern, auf freiwilliger Basis einen Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten.
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In Wohnraummietverhaltnissen sind Mieter grundsatzlich verpflichtet, Schaden an der Miet-
sache (etwa durch Schimmelbildung und Frost) durch angemessenes Heiz- und Liftungs-
verhalten vorzubeugen. In einigen Wohnraummietvertragen sind Mieter zum diesem Zweck
sogar verpflichtet, eine bestimmte Mindesttemperatur in ihren Raumlichkeiten aufrechtzu-
erhalten.

Nach § 3 Absatz 1 werden diese vertraglichen Verpflichtungen zur Einhaltung einer be-
stimmten Mindesttemperatur voribergehend ausgesetzt. Mietern, die Energie einsparen
wollen, wird voriibergehend, also fur Geltungsdauer der Verordnung, die Méglichkeit erdff-
net, die Temperatur in ihren Wohnradumen unter das vereinbarte Temperaturniveau abzu-
senken. Dabei bleibt die Verantwortlichkeit des Mieters fir die Vermeidung von Schaden
an der Mietsache bestehen. Das bei einer Temperaturabsenkung erhdhte Risiko von
Schimmelbildung ist durch ein sorgfaltiges und verstarktes Liftungsverhalten auszuglei-
chen. Dies gilt auch wahrend (langerer) Abwesenheiten des Mieters. Daraus ergibt sich,
dass die Moglichkeit einer Temperaturabsenkung grundsatzlich in der Normalsituation er-
offnet wird, in der die Wohnung auch genutzt wird. Auch wahrend langerer (Urlaubs-) Ab-
wesenheiten ist Schaden am Gebaude durch ein angemessenes Luftungs- und Heizverhal-
ten vorzubeugen. Mieter werden dem in den Zeiten ihrer Abwesenheit Rechnung tragen
missen, indem sie ein angemessenes Temperaturniveau aufrechterhalten.

Auch ein sorgfaltiges kompensatorisches Liftungsverhalten ist — abhangig von den unter-
schiedlichen bauphysikalischen und gebaudeklimatischen Gegebenheiten des jeweiligen
Gebaudes — nur oberhalb einer bestimmten Mindesttemperatur effektiv. Es liegt daher in
der Verantwortung des Mieters, die freiwillige Temperaturabsenkung zusatzlich zu einer
verstarkten Liftungsroutine so zu begrenzen, dass eine Schimmelbildung vermieden wird.

Ebenso bleiben die vertraglichen Verpflichtungen des Vermieters unberihrt, die Mietsache
in gebrauchsfahigem Zustand zu erhalten und Substanzschaden durch eine Ertlichtigung
der Gebaudehiille vorzubeugen. Bei Auftreten von Schimmel- und Frostschaden wahrend
einer Temperaturabsenkung durch den Mieter sind eventuelle Verursachungsbeitrage aus
der Sphare des Vermieters unverandert zu bertcksichtigen.

Die Regelung geht fur die Geltungsdauer der Verordnung den rechtsgeschéftlichen Best-
immungen in Mietvertragen tber Wohnraum vor. Dies gilt fur bestehende und wahrend der
Geltungsdauer der Verordnung abgeschlossene Vertrage. Nach Ablauf der Geltungsdauer
leben die Vereinbarungen Uber das einzuhaltende Temperaturniveau wieder auf. Zum In-
kraft- und zum AuRerkrafttreten der Verordnung entsteht deshalb weder fir Vermieter noch
fur Mieter ein Verwaltungsaufwand. Auch von Seiten Dritter oder des Staates ist eine Mit-
wirkung nicht erforderlich.

Durch die Absenkung der Temperatur in Innenrdumen um ein Grad wird durchschnittlich
eine Energieeinsparung von sechs Prozent erzielt. Die Gesamtwirkung der MalRnahme
lasst sich indes kaum beziffern. Zu der Frage, wie viele Mietvertrage iber Wohnraum eine
Mindesttemperaturklausel enthalten, sind keine Daten verfiigbar; Uberdies kann die Rege-
lung eine Signalwirkung auch fur die Mietverhaltnisse entfalten, in denen eine Mindesttem-
peratur vertraglich nicht vereinbart ist.

Absatz 2 stellt klar, dass die Regelung auch auf Bestandsvertrage anzuwenden ist.

Zu § 4 (Verbot der Nutzung bestimmter Heizungsarten fiir Schwimm- und
Badebecken)

Die Beheizung gasbeheizter oder mit Strom aus dem Stromnetz beheizter innen- oder au-
Renliegender Schwimm- und Badebecken in Gebauden und Privatgarten wird in den kalten
Monaten durch das Verbot dieser Beheizungsarten weitgehend verhindert. Schwimmbe-
cken, in denen die Beheizung zwingend notwendig fir therapeutische Anwendungen ist,
dirfen im absolut notwendigen Mal3e weiterhin beheizt werden.
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Von der Regelung nicht betroffen sind Schwimmbecken in Nichtwohngebduden, die Nut-
zern kommerziell zur Verfugung gestellt werden, insbesondere in Rehazentren, Hotels und
Freizeiteinrichtungen. Dies folgt der Uberlegung, dass alle Schwimm- und Badebecken, die
kommerziell genutzt und der Offentlichkeit entgeltlich zur Verfiigung gestellt werden, nicht
mit einem Verbot belegt werden sollen.

Die Beheizung gasbeheizter oder mit Strom aus dem Stromnetz beheizter Schwimm- und
Badebecken in Wohngebauden und Privatgarten ist flr die Geltungsdauer der Verordnung
— also in den kalten Monaten — verboten. Gas und Strom sollen zunachst dort gespart wer-
den, wo dies die geringsten sozialen und 6konomischen Nachteile bringt. Es ist davon aus-
zugehen, dass der Verzicht auf die Beheizung von Privatschwimmbecken mit bestimmten
Heizungsarten dazu zahlt.

Insgesamt wird von einem ein Einsparpotenzial von 2 Terawattstunden Gas und 4 Tera-
wattstunden Strom durch die MaRnahme ausgegangen.

Etwa 150.000 private Schwimmbecken werden mit Gas beheizt. Aulterdem werden rund
495.000 private Schwimmbecken per Warmepumpe beheizt. Weiterhin werden rund
240.000 Whirlpools und 135.000 Swim-Spas mit Strom beheizt. Insgesamt werden 560.000
private Schwimm- und Badebecken in der kalteren Jahreszeit mehrmals wochentlich bis
taglich genutzt. Annahmen zu der Beheizung der Bader sind allerdings im Detail mit gro3er
Unsicherheit behaftet.

Die Erwarmung eines m® Wasser um 1°K verbraucht 1,16 Kilowattstunden. Whirlpools (ca.
1,5 m® Fassungsvermégen) und Swim-Spas (ca. 8,5 m?) werden haufig aulden aufgestellt
und auf eine hohe Badetemperatur von 38°C erwarmt, so dass fur die Nutzung viel Energie
aufgewendet werden muss. Warmepumpen fir Schwimmbecken haben im Durchschnitt ei-
nen COP von 5 und sind damit relativ effizient. Ein groRer Stromverbrauch geht mit dem
Betrieb von Pumpen in Schwimmbecken einher. Dieser Verbrauch entfallt, soweit die be-
troffenen Schwimm- und Badebecken nicht mehr beheizt werden.

Zu Titel 3 (MaBRnahmen zur Energieeinsparung in 6ffentlichen Nichtwohngebauden)
Zu § 5 (Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflachen)
Zu Absatz 1

§ 5 untersagt in Absatz 1 Satz 1 in Nichtwohngebauden der 6ffentlichen Hand die Behei-
zung von Gemeinschaftsflachen, die nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Personen die-
nen, insbesondere nicht dem Aufenthalt von Einzelpersonen als Personal (Pfértner, Wach-
ter oder Reinigungskraft).

Die Regelung umfasst ausschlief3lich Nichtwohngebaude, also solche, die nicht nach ihrer
Zweckbestimmung Uberwiegend dem Wohnen dienen. Damit sollen Sammelunterktnfte fur
Gefluchtete, stationare Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Unterklnfte fur
Wohnungslose nicht dem Anwendungsbereich unterfallen.

Unter den Begriff der Gemeinschaftsflachen, die nicht dem Aufenthalt von Personen die-
nen, fallen Durchgangsrdaume wie Treppenhduser, Flure und Eingangshallen, aber auch
Lager- und Technikraume. Nicht erfasst sind Toiletten, Duschen, Teekichen und Umklei-
derdume, Pausenraume und Kantinen, Vortragssale, Konferenzraume und Warteraume.
Die aufgezahlten Raume werden regelmafig nicht nur fliichtig, sondern bestimmungsge-
man fur einen Aufenthalt von gewisser Dauer genutzt. Somit ist nicht zu beflrchten, dass
die Nutzer von teilstationaren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, von Einrichtungen
fur Menschen mit Behinderung oder flr die Besucher von Suppenkiichen einem Aufenthalt
in unbeheizten Raumlichkeiten ausgesetzt werden.
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In vielen (&lteren) Gebauden werden sich Durchgangs- oder Gemeinschaftsflachen nicht
mithilfe der Heizungsanlage gesondert ansteuern lassen. Zu erwarten ist daher, dass die
Regelung uberwiegend durch individuelle Einstellung der Heizkérper, etwa durch Haus-
meister oder dafiir eingeteilte Gebaudenutzer, vollzogen werden wird.

Absatz 1 Satz 2 sieht Ausnahmen fir Gemeinschaftsflachen vor, in denen temperaturemp-
findliche Technik installiert ist oder Gegenstande oder Stoffe gelagert werden, die unterhalb
eines bestimmten Temperaturniveaus Schaden nehmen kénnen und eine Beheizung erfor-
dern. Dazu kénnen Kunstwerke oder medizinische Produkte zahlen.

Weiter sind nach Absatz 1 Satz 3 Gemeinschaftsflachen mit besonderen bauphysikalischen
Gegebenheiten ausgenommen. Absatz 1 gilt demnach nicht fiir Flachen, die bei Nichtbe-
heizung Substanzschaden am Gebaude befiirchten lassen. Dort, wo etwa Schimmelrisiken
nicht durch die Abwarme der umgebenden Raumlichkeiten abgewendet werden und das
Nicht-Beheizen der Durchgangsraume bauphysikalisch kritisch ist, ist das Beheizen der
Durchgangsflachen zulassig. Weiter nimmt Satz 3 Falle von der Regelung aus, in denen
das Nichtbeheizen von Gemeinschaftsflachen kontraproduktiv ist. Dies kann der Fall sein,
wenn durch die Durchgangsflachen ungedammte Rohre verlaufen, oder wenn die zum Auf-
enthalt bestimmten Raumlichkeiten nur unzureichend von den unbeheizten Gemeinschafts-
flachen getrennt sind.

Die Wirkung dieser Regelung ist schwer abschéatzbar, weil sie von den technischen Gege-
benheiten des heterogenen Bestandes an Nichtwohngebauden abhangig ist, also von der
Struktur der Heizkreislaufe und von der Frage, welche Menge an Abwarme die benachbar-
ten Raumlichkeiten abgeben.

Zu Absatz 2
Zu Nummer 1

Bei Gebauden von medizinischen Einrichtungen (einschlieBlich Rehabilitationseinrichtun-
gen) oder Pflegeeinrichtungen ist nicht auszuschlielRen, dass Durchgangsflachen — etwa
Korridore durch die Verlegung fahrbarer Betten — zeitweilig umgewidmet werden und flr
langere Zeitraume dem Aufenthalt von Personen dienen. Hinzu kommt, dass es sich bei
diesen Personen mit hdherer Wahrscheinlichkeit um Angehorige vulnerabler Gruppen han-
deln wird.

Auch bei Gebauden von Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe (z. B. besondere
Wohnformen fir Menschen mit Behinderungen, ambulant betreuten Wohngemeinschaften,
betreuten Wohngruppen fiir Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, Interdisziplindren
Frahférderstellen, Werkstatten fur behinderte Menschen, Tagesforderstatten, Heilpadago-
gische Tagesstatten) ist nicht auszuschlieRen, dass Gemeinschaftsflachen durchaus auch
fur langere Zeitrdume dem Aufenthalt von Personen dienen kénnen. Zudem kann es sich
auch bei Menschen mit Behinderungen um vulnerable Personen handeln.

Zu Nummer 2

Bei Gebauden von Kindertagesstatten und Schulen ist nicht auszuschlie®en, dass Nutzer
Gemeinschaftsflachen, die zum dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt sind, den-
noch Uber langere Zeitraume nutzen und sich damit dem herabgesetzten Temperaturniveau
aussetzen.

Zu Nummer 3

Zu den weiteren Einrichtungen nach Nummer 3 werden Einrichtungen im Sinne eines Auf-
fangtatbestandes erfasst, die zum Schutz vulnerabler Gruppen nicht unter das Verbot zur
Beheizung von Gemeinschaftsflachen fallen sollen. Als Beispiel flr weitere Einrichtungen
sind Obdachlosenunterkiinfte oder Warmeraume flir Wohnungslose erfasst, bei denen ein
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Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsraumen gerade dem Schutz dieser vulnerablen
Gruppe widersprechen wirde.

Zu § 6 (Hochsttemperatur fiir Arbeitsraume in 6ffentlichen Nichtwohngebauden)
Zu Absatz 1

Mit der Festlegung von Hochstwerten fur die Lufttemperatur in den Arbeitsrdumen o6ffentli-
cher Nichtwohngebdude soll zum einen der besonderen Vorbildfunktion der &ffentlichen
Hand bei der Energieeinsparung Rechnung getragen werden und zum anderen der auch
unter den Bedingungen einer besonderen Ausnahmesituation notwendige Schutz der Ge-
sundheit der Beschaftigten weitgehend aufrecht erhalten werden. Hierzu werden die als
Konkretisierung des in der Verordnung Uber Arbeitsstatten geforderten Schutzziels einer
~gesundheitlich zutraglichen Raumtemperatur” in der Regel fir Arbeitsstatten ASR A 3.5
Tabelle 1 in Abhangigkeit von der Arbeitsschwere und der Kérperhaltung fixierten Mindest-
werte fur Lufttemperaturen voribergehend um je ein Grad Celsius abgesenkt und fir Ar-
beitsraume in 6ffentlichen Gebauden als Hochsttemperaturen festgelegt. Nicht abgesenkt
wird der Mindestwert fur korperlich schwere Tatigkeiten.

Die Begrenzungen der Lufttemperatur nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 gelten nicht, soweit
Beschaftigte dadurch in ihrer Gesundheit gefahrdet sind und sonstige SchutzmalRnahmen
nicht méglich oder ausreichend sind.

Zu Absatz 2

Die offentlichen Arbeitgeber haben jeweils die Einhaltung der Hochsttemperaturen aus Ab-
satz 1 insoweit sicher zu stellen, dass die Lufttemperatur in den Arbeitsraumen die in Absatz
1 festgelegten Hochsttemperaturen nicht aufgrund von Temperatureintragen durch gebau-
detechnische Systeme wie Heizungsanlagen, Heizenergie oder Energie durch Raumluft-
technische Anlagen oder andere Heizgerate Ubersteigt. FUhren Temperatureintrage aus-
schliel3lich durch andere Quellen wie durch Sonneneinstrahlungen zu Werten, die die fest-
gelegten Hochsttemperaturen Ubersteigen, ist dies unschadlich. Dies ist in den meisten Ge-
bauden ist das Treffen eines Temperaturwertes eine technische Herausforderung. Arbeit-
geber sind dennoch verpflichtet, dem Ziel, die Mindesttemperatur zu (lUber-) treffen, so weit
wie mdglich Rechnung zu tragen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthalt Ausnahmen fur Einrichtungen und Gebaude, fir die keine Hochsttempe-
ratur gelten. Neben der enumerativen Aufzdhlung von sozialen Einrichtungen ist ein Auf-
fangtatbestand aufgenommen worden, bei dem auch fir andere Einrichtungen, die nicht in
der Aufzahlung aufgeflihrt sind, keine Hochsttemperaturen gelten sollen, da dort hdhere
Lufttemperaturen in besonderer Weise fir die Aufrechterhaltung der Gesundheit, der sich
dort aufhaltenden Personen, geboten sind. Als Beispiel fur eine solche Einrichtung sind
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu nennen.

Zu Absatz 4

Fr Arbeitsraume, in denen Beschaftigte arbeiten, die durch niedrige Lufttemperaturen in
besonderer Weise in ihrer Gesundheit gefahrdet sind, sind Ausnahmen von den Tempera-
turobergrenzen maoglich, wenn andere Losungen, wie zum Beispiel eine Ausweitung der
Homeoffice-Regelungen zum Gesundheitsschutz dieser Personen nicht méglich oder nicht
ausreichend sind.
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Zu § 7 (Trinkwassererwarmungsanlagen in 6ffentlichen Nichtwohngebauden)

Zu Absatz 1

In diesem Absatz werden Anforderungen an die dezentralen Trinkwassererwarmungsanla-
gen wie Durchlauferhitzer oder dezentrale Warmwasserspeicher erfasst. Die Aufzahlung
der Technologien erfolgt hier beispielhaft und ist nicht abschliellend. Die Anforderung fur
das Abschalten der Technologien wird daran geknipft, dass der Zweck fir den Betrieb der
Anlagen Uberwiegend zum Handewaschen vorgesehen ist. Ausnahmsweise kann von dem
Ausschalten der Anlagen zeitlich befristet oder ganz abgesehen werden, wenn dies nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik aus hygienischen Grunden erforderlich ist.

Zu Absatz 2

Absatz 2 erfasst die zentralen Trinkwassererwarmungsanlagen und legt fir diese fest, dass
die Warmwassertemperaturen auf dem Niveau zu beschranken sind, das nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik erforderlich ist, um ein Gesundheitsrisiko durch Le-
gionellen im Wasser aus der Trinkwasser-Installation zu vermeiden. In Satz 2 werden von
dem Gebot der Temperaturabsenkung solche Gebaude ausgenommen, bei denen Du-
schen zu den gewodhnlichen betrieblichen Abldufen des Gebaudes gehdren wie z.B. Sport-
hallen oder Schwimmbader. Stellen Duschen allerdings keine notwendige oder Uibliche Aus-
stattung dar wie z.B. in einem Blirogebaude, finden die Anforderung zur Temperaturabsen-
kung gleichwohl Anwendung.

Zu Absatz 3

Es gibt offentliche Gebaude, bei denen zur Aufrechterhaltung der bestimmungsgemalien
Nutzung weder ganz auf die Temperaturerwarmung des Trinkwassers verzichtet werden
kann noch die sinnvolle Moglichkeit besteht, eine Temperaturabsenkung bei zentralen
Trinkwassererwarmungsanlagen vorzunehmen. Diese Gebaude sollen von den Pflichten
nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 ausgenommen werden.

Zu Nummer 1

Bei Gebauden von medizinischen Einrichtungen, Einrichtungen und Dienste der Behinder-
tenhilfe oder Pflegeeinrichtungen kann weder auf die Temperaturerwarmung ganz verzich-
tet noch eine Temperaturabsenkung sinnvoll vorgenommen werden.

Zu Nummer 2

Bei Gebauden von Kindertagesstatten und ahnlichen Einrichtungen gehéren die Korper-
pflege mit warmem Wasser zu der notwendigen bestimmungsgemafen Nutzung dieser Ge-
baude.

Zu Nummer 3

Hier sollen Gebaude weiterer Einrichtungen, die nicht bereits unter Gebauden der Nummer
1 und 2 fallen, erfasst werden. Die Gebaude dieser Einrichtungen sind fur den bestim-
mungsgemaflen Gebrauch auf den Einsatz von warmem Wasser angewiesen. Hierzu zah-
len beispielsweise Sport- und Schwimmbhallen.

Zu § 8 (Beleuchtung von Gebauden und Baudenkmalern)
Zu Absatz 1
Mit dem Verbot der AuRenbeleuchtung nach Satz 1 wird verdeutlicht, dass zur Abwendung

einer Notfallsituation das Energiesparen von zentraler Bedeutung ist. Ausgenommen ist die
zur Sicherheit erforderliche Beleuchtung, die das Baudenkmal von aullen flr





-24 -

Verkehrsteilnehmer sichtbar macht oder, falls das Baudenkmal begangen werden kann, die
Sicherheit fir die Personen aufrechterhalt, die es betreten. Ausgenommen sind nach Satz
2 kurzzeitige Beleuchtungen, die anlasslich von Kulturveranstaltungen durchgeftihrt wer-
den. Erfasst sind insbesondere Veranstaltungen, bei denen die kiinstlerische Beleuchtung
von Gebauden oder Gegenstanden im Mittelpunkt stehen. Ausgenommen ist Uberdies auch
die Beleuchtung, die zur Durchfiihrung von Volksfesten, insbesondere von Weihnachts-
markten, notwendig ist.

Zu Absatz 2

Die Beleuchtung von Gebauden oder Baudenkmalern kann ausnahmsweise aufrechterhal-
ten werden, wenn dies zur Abwehr von Gefahren wie z.B. der Aufrechterhaltung der Ver-
kehrssicherheit erforderlich ist und die Beleuchtung nicht kurzfristig durch andere Losungen
ersetzt werden kann.

Zu Titel 4 (MaBnahmen zur Energieeinsparung in Unternehmen)

Zu § 9 (Informationspflicht iber Preissteigerungen fiir Versorger und fiir
Eigentiimer von Wohngebauden)

Ziel der Regelung ist es, dass Energie- oder Warmeversorger ihre Abnehmer sowie Ver-
mieter von Wohnraumen ihre Mieter auf die gestiegenen Energiepreise aufmerksam ma-
chen und zu Energieeinsparmalinahmen oder zu einer Verbrauchsreduktion anregen. In
beiden Fallkonstellationen sollen die Mitteilungen maéglichst konkret auf die Situation und
den Verbrauch der Adressaten zugeschnitten sein, um einen wirksamen Impuls zur Ener-
gieeinsparung zu setzen. Der Grundgedanke der Regelung ist, dass eine allgemeine Ver-
braucherinformation zu den gestiegenen Energiepreisen, die an einen unbestimmten Teil-
nehmerkreis gerichtet ist, eine geringere Aufmerksamkeit und ein weniger ausgepragtes
Verbrauchsbewusstsein bewirken wird als eine gezielte Ansprache.

Die Informationen sind so bestimmt, dass sie den gréf3tmaéglichen verhaltenslenkenden
Einfluss auf die Endkunden haben, ohne diese mit Hinweisen zu Uberfrachten. Die einfa-
che Aufstellung der voraussichtlichen Kosten fiir die nachste Abrechnungsperiode bei un-
verandertem Verhalten und das Gegenuberstellen der potentiellen Einsparungen bei nur
leichter Verhaltensanderung kann schnell erfasst werden und in konkretes Verhalten min-
den.

Zu Absatz 1

§ 9 Absatz 1 statuiert eine Informationspflicht fir Warme- und Gaslieferanten, die ihre
Endkunden leitungsgebunden mit Gas oder Warme beliefern. Diese Endkunden kénnen
Gebaude- oder Wohnungseigentimer sein oder Mieter, sofern diese direkt einen Vertrag
mit dem Gas- oder Warmelieferanten geschlossen haben. Die genannte Frist daflir ist so
bemessen, dass die genannten Energielieferanten ab Inkrafttreten der Regelung einen
Monat Zeit haben, die genannten Informationen mitzuteilen.

Satz 1 Nummer 1 sieht vor, dass der Versorger den Energieverbrauch und die Energiekos-
ten des Gebaudes in der letzten vorangegangenen Abrechnungsperiode mitteilt.

Satz 1 Nummer 2 ordnet an, dass auf dieser Grundlage eine Projektion der Energiekosten
des Endkunden fir die kommende Abrechnungsperiode erstellt wird, und zwar unter Be-
ricksichtigung des Preisniveaus, das am 1. September 2022 dem Preis im Grundversorger-
Tarif fur Neukunden entspricht. Aus dem Durchschnittsverbrauch der letzten vorangegan-
genen Abrechnungsperiode und dem aktuellen Energiepreis werden die voraussichtlichen
Kosten fur die kommende Abrechnungsperiode errechnet.

Satz 1 Nummer 3 sieht schliel3lich vor, dass der Endkunde Uber das rechnerische Ein-
sparpotenzial zu informieren ist, das bei einer Temperaturabsenkung von 1 Grad Celsius





-25-

erzielt wird. Dabei wird pauschal eine Einsparung von 6 Prozent angenommen. Dieser
Pauschalwert dient der Vereinfachung des Berechnungsvorganges fir Versorger und Ver-
mieter sowie der Erhdhung der Zuverlassigkeit und Berechenbarkeit der Informationen,
die Endabnehmer und Mieter erhalten. Der dient der Veranschaulichung der Gréfienord-
nung an Brennstoff, die eingespart werden kann. Die tatsachlichen Einsparmdglichkeiten
sind demgegenuber von der energetischen Qualitdt des Gebaudes im Einzelfall abhangig
und kdnnen daher variieren.

Nach Satz 2 teilen Versorger, die bis zum 30. September 2022 endkundenspezifische In-
formationen nicht mitteilen kdnnen, allgemeine Informationen nach Satz 1 auf der Grund-
lage typischer Verbrauche unterschiedlich grolier Gebaude und Haushalte und auf Grund-
lage eines durchschnittlichen Verbrauchs von 165 Kilowattstunden pro Quadratmeter und
Jahr mit, um den Anstieg der Energiekosten gegenlber der vorherigen Abrechnungsperi-
ode und die Einsparpotenziale zu veranschaulichen.

Nach Satz 3 holen Versorger, die bis zum 30. September 2022 keine individualisierten In-
formationen nach Satz 1, sondern allgemeine Informationen nach Satz 2 mitgeteilt haben,
die Mitteilung individualisierter Informationen nach Satz 1 bis zum 31. Dezember 2022
nach.

Nach Satz 4 sind die Informationen nach Satz 1 binnen eines Monats erneut zu geben,
wenn sich das Preisniveau nach Satz 1 Nr. 2 signifikant erhoht.

Zu Absatz 2

§ 9 Absatz 2 etabliert in seinem Satz 1 eine Pflicht fir Eigentiimer von Wohngebauden,
die leitungsgebunden mit Gas oder mit Warme beliefert werden und Uber mindestens 10
Wohneinheiten verfligen, zur Weiterleitung der Informationen nach Absatz 1 an die Nutzer
der jeweiligen Wohneinheiten (typischerweise Mieter der Wohnungen). Die in Satz 1 ge-
nannte Frist dafir ist so bemessen, dass die Verpflichteten nach Erhalt der genannten In-
formationen von ihrem Energielieferanten hinreichend Zeit zur Weiterleitung haben. Damit
wird sichergestellt, dass die Information innerhalb angemessener Frist einen grof3eren
und wirkungsstarkeren Adressatenkreis erreicht. Absatz 2 verpflichtet ausschlieRlich Ver-
mieter, die Wohnungen nicht privat vermieten.

Die nach Absatz 2 Satz 1 Verpflichteten haben die Informationen gemaR Absatz 2 Satz 2
zusatzlich entsprechend den Verbrauchen jeder Wohneinheit spezifisch aufzubereiten
und den Nutzern der jeweiligen Wohneinheiten zur Verfugung zu stellen. Diese Regelung
hat das Ziel, dass die Nutzer der genannten Wohneinheiten eine fur ihre jeweilige
Wohneinheit spezifisch geltende konkrete Angabe erhalten, wie sich ihr individuelles Nut-
zungsverhalten in ihrer individuellen Wohneinheit auswirkt und insbesondere wie sich die
in Absatz 1 Nummer 3 genannte Temperaturabsenkung fir ihre individuellen Energiever-
brauche und Energiekosten auswirken wirden. Auch fir diese spezifizierte Berechnungs-
und Informationspflicht haben die in Absatz 2 Verpflichteten mit der in Absatz 2 Satz 2 ge-
nannten Frist hinreichend Zeit.

Nach Satz 3 versenden Vermieter, denen bis zum 1. Oktober 2022 keine individualisierten
Informationen ihrer Versorgers vorliegen, ihrerseits allgemeine Informationen nach Satz 1
auf der Grundlage typischer Verbrauche unterschiedlich grof3er Haushalte und auf Grund-
lage eines durchschnittlichen Verbrauchs von 165 Kilowattstunden pro m? und Jahr mit, um
den Anstieg der Energiekosten gegenuber der vorherigen Abrechnungsperiode und die Ein-
sparpotenziale zu veranschaulichen. Diese Informationen sind bis zum 31. Oktober 2022
mitzuteilen.

Satz 4 ordnet fir die Falle von Satz 3 an, dass die individualisierten Informationen nach den
Satzen 1 und 2 bis spatestens bis zum 31. Januar 2023 mitzuteilen sind. Dies stellt sicher,
dass den Vermietern dann bereits die Informationen ihrer Versorger vorliegen.
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Nach Satz 5 ist der Vermieter schlieRlich verpflichtet, die in Satz 1 angeordnete Information
Uber Preissteigerungen unverziglich erneut mitzuteilen, wenn er seinerseits von einer er-
heblichen Preissteigerung betroffen ist und von seinem Versorger entsprechend informiert
wird.

Zu Absatz 3

§ 9 Absatz 3 statuiert ergdnzend eine niederschwellige Hinweispflicht fur alle Eigentiimer
von Wohngebauden mit mindestens zehn Wohneinheiten. Die Informationspflicht soll den
Nutzer zusatzlich zur Einsparung von Warme anreizen und so indirekt zu Energieeinspa-
rungen fuhren. Ein ,Bewusstmachen® kann einen verstarkten Anreiz zu energiesparendem
Verhalten setzen, welches wiederum zu einem Absenken der Temperaturen um 1 Grad in
den Haushalten beitragen kann.

Es soll eine moglichst kostenglnstige, transparente und einheitliche Erfallung der Verpflich-
tung gewabhrleistet werden. Der Vermieter kann auf den Internetauftritt einer Energieagentur
oder Verbraucherschutzorganisation, etwa eines Mietervereines, hinweisen. Weiter kann
der Informationspflicht nach Satz 2 daher zum Beispiel durch einen Hinweis auf die Infor-
mationskampagne des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Klimaschutz, ,80 Millionen
gemeinsam fur Energiewechsel” (www.energiewechsel.de) inklusive einem klaren und ver-
standlichen Hinweis auf die Online-Angebote der Kampagne und die dort genannten Effizi-
enz- und Einspartipps nachgekommen werden.

Die Frist nach Absatz 3 ist so bemessen, dass den Verpflichteten nach Inkrafttreten der
Regelung hinreichend Zeit zur Erflllung gegeben ist.

Zu Absatz 4

§ 9 Absatz 3 sieht eine niederschwellige Informationspflicht fir Vermieter von
Wohngebauden mit weniger als zehn Wohneinheiten vor. Diese werden verpflichtet, die
Informationen, die sie von ihren Versorgern erhalten, unverziiglich weiterzuleiten, sobald
die Informationen ihnen zugehen. Dabei kann es sich um Informationen des Versorgers
nach Absatz 1 Satz 1 handeln, die auf den Endabnehmer zugeschnitten sind. Ebenso
sind allgemeine Informationen nach Absatz 1 Satz 2 weiterzuleiten, die der Versorger zu
versenden hat, wenn ihm konkretere Informationen tUber den Endabnehmer nicht
vorliegen. Weiter hat der Vermieter Mitteilungen des Versorgers nach Absatz 1 Satz 3
weiterzuleiten, mit denen der Versorger seiner Pflicht, individualisierte Informationen zu
ubersenden, nachholend nachkommt. In derselben Weise weiterzuleiten sind schliel3lich
Nachrichten des Versorgers, die dieser zu versenden hat, wenn das Preisniveau nach
Satz 1 Nummer 2 erheblich ansteigt.

Zu § 10 (Ladentiiren und Eingangssysteme im Einzelhandel)

§ 10 sorgt dem Verlust von Heizwadrme in Geschaftsrdumen des Einzelhandels vor. Heiz-
warme kann in Fallen unkontrolliert entweichen, in denen Zugange etwa zu beheizten Ver-
kaufsraumen dauerhaft offengehalten werden, um Kunden im Vorbeigehen einen Blick in
die Geschaftsrdume und die Auslagen zu gewahren. Aus diesem Grund ist das dauerhafte
Offenhalten der Zugange untersagt. Eine Tur oder ein Zugangssystem wird dauerhaft of-
fengehalten, wenn sie nicht mehr nur anlasslich des Durchganges von Personen gedffnet
oder geschlossen wird. Ausnahmen sind fur Falle vorgesehen, in denen ein Eingang zu-
gleich als Notausgang oder Fluchtweg dient und das dauerhafte Offenhalten fiir eine effek-
tive Nutzung als Fluchtweg erforderlich ist. Denkbar ist dies etwa bei Verkaufsaktionen in
grolieren Einkaufszentren, bei denen sich eine Uberdurchschnittliche Anzahl an Personen
im Gebaude aufhalt.

Die Wirkung dieser Regelung ist schwer abschéatzbar, weil sie von den technischen Gege-
benheiten des heterogenen Bestandes an Nichtwohngebduden abhangig ist, also von der
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Struktur der Heizkreislaufe und von der Frage, welche Menge an Abwarme die benachbar-
ten Raumlichkeiten abgeben.

Zu § 11 (Nutzungseinschrankung beleuchteter Werbeanlagen)

Durch die nachtliche Abschaltung der beleuchteten Werbeanlagen kommt es zu Endener-
gieeinsparungen, wobei davon ausgegangen werden kann, dass die Anlagen ausschlief3-
lich elektrisch betrieben werden und es mithin ausschlieRlich zu Stromeinsparungen
kommt.

Die Beleuchtung kann ausnahmsweise aufrechterhalten werden, wenn dies zur Abwehr von
Gefahren wie z.B. der Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Ver-
kehrs- und Betriebssicherheit, insbesondere im 6ffentlichen Personen- und Nahverkehr o-
der der Abwehr anderer Gefahren erforderlich ist und die Beleuchtung nicht kurzfristig durch
andere Losungen ersetzt werden kann. Darunter fallen beispielsweise Beleuchtungsein-
richtungen in Form von beleuchteten Werbetragern an Fahrgastunterstanden oder Warte-
hallen, Haltepunkten und Bahnunterfiihrungen, die aus Griinden der Betriebssicherheit und
offentlichen Ordnung wie StralRenbeleuchtung zu behandeln sind. Auch die Beleuchtung
von Tankstellen und von Nebenbetrieben an den Bundesautobahnen dient, sofern die Be-
triebe geoffnet sind, auch der Verkehrssicherheit.

Der Stromverbrauch im von der Regelung hauptsachlich betroffenen Gewerbe- Handel und
Dienstleistungssektor betrug mit einem Anteil von 27% des Gesamtdeutschenverbrauchs
rund 137 Terawattstunden im Jahr 2021. Davon entfielen 13% auf Beleuchtung, mithin rund
17.830 Gigawattstunden. Die Regelung gilt von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages. Unter
dieser Pramisse und der Annahme eines Einsparpotentials von 35% liegt die jahrliche
Stromeinsparung bei rund 4300 Gigawattstunden (17.830 Gigawattstunden x 75%/3 x
35%). Bei Energiekosten von 200 Euro je MWh fur Strom ergibt dies jahrliche Einsparungen
von etwa 860 Millionen Euro.

Zu § 12 (Mindesttemperatur fiir Arbeitsstéatten in Nichtwohngebauden)

§ 12 verringert fur Arbeitsrdume in allen Arbeitsstatten in Nichtwohngebauden temporar die
derzeit geltenden Mindesttemperaturen, die als Konkretisierung des Schutzziels einer ,ge-
sundheitlich zutraglichen Raumtemperatur® unter Nummer 3.5 des Anhangs der Arbeits-
statten-VO in der Regel fur Arbeitsstatten ASR A3.5 in der Tabelle 1 fir alle Arbeitsstatten
festgelegt sind.

Mit der Festlegung wird nicht vorgeschrieben, dass die Raumtemperaturen verringert wer-
den muissen, weil diese nur Mindestwerte darstellen.

Ermoglicht wirde aber, dass Arbeitgeber auch im gewerblichen Bereichen rechtssicher we-
niger heizen durfen und Gelegenheit haben, dem Beispiel der 6ffentlichen Hand zu folgen.
Dies ist die Grundlage fur Selbstverpflichtungen von Betrieben und betriebliche Vereinba-
rungen zur Energieeinsparung.

Das Zusammenspiel der Regelungen zur Einhaltung eines Hochstwertes nach § 6 und in
der vorliegenden Anforderung zur Erreichung eines Mindestwertes nach § 12 flihrt dazu,
dass in Arbeitsraumen in offentlichen Gebauden eine Fixtemperatur zu erreichen und zu
halten ist. Dies ist in den meisten Gebauden eine technische Herausforderung. Arbeitgeber
sind dennoch verpflichtet, beiden Zielen — Mindest- wie Héchstwert — so weit wie mdglich
Rechnung zu tragen.

Zu § 13 (Inkrafttreten, AuBerkrafttreten)

Die Geltungsdauer der Verordnung ist aufgrund der Ermachtigungsgrundlage nach
§ 30 Absatz 4 Satz 1 Energiesicherungsgesetz auf die Laufzeit von sechs Monaten
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begrenzt. Sie tritt am 1. September 2022 in Kraft und mit Ablauf des 28. Februar 2023 aul3er
Kraft.






Verordnung

der Bundesregierung

Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung Uber mittelfristig
wirksame Mallhahmen

(Mittelfristenergieversorgungssicherungsmafnahmenverordnung — EnSimiMaV)

A. Problem und Ziel

Der volkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat die ohnehin angespannte
Lage auf den Energiemarkten drastisch verscharft. In der Folge kam es immer wieder zu
Reduzierungen der Gasimportmengen von russischen Lieferanten nach Deutschland. Die
Bundesregierung rechnet nicht mit einer Verbesserung der Situation. Sie geht vielmehr da-
von aus, dass weitere Reduzierungen der Liefermengen drohen.

Es ist unklar, ob in Zukunft die Importmengen auf das Niveau der Vorjahre erhdéht werden
oder ob Einsparpotentiale im Verbrauch und Erhéhungen der Importkapazitaten ausrei-
chen. Dies gilt umso mehr, als Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine fuhrt und
Erdgas als politisches Druckmittel einsetzt. Aus dem willkrlichen Verhalten der Russischen
Foderation ergibt sich ein hohes Risiko, dass die Lieferungen im Gegenteil noch weiter
gedrosselt werden.

Die aktuelle Lage der Gasversorgung hat damit bereits das Stadium Uberschritten, in dem
lediglich die Voraussetzungen fur VorsorgemafRhahmen gegeben sind. Das Bundesminis-
terium flr Wirtschaft und Klimaschutz hat bereits am 30. Marz 2022 die Frihwarnstufe und
am 23. Juni 2022 die Alarmstufe nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz
1 der Verordnung (EU) 2017/1938 in Verbindung mit dem Notfallplan Gas des Bundesmi-
nisteriums fir Wirtschaft und Energie vom September 2019 ausgerufen.

Dennoch sind zusétzliche Energieeinsparmalinahmen zur Starkung der Vorsorge von gro-
Ber Bedeutung, um den Eintritt einer Notfallsituation in diesem und im nachsten Winter zu
vermeiden. Bei der Energieeinsparung handelt es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe von
Politik, Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern. Jede eingesparte Kilo-
wattstunde hilft ein Stlick weit aus der Abhangigkeit heraus.

B. Losung

Die vorliegende Verordnung regelt MaBnahmen zur Energieeinsparung im Gebaudebereich
flr einen Zeitraum von zwei Jahren ab Oktober 2022. Sie wird gemeinsam mit einer Ver-
ordnung Uber Effizienz- und Energieeinsparmal3nahmen erlassen, die Gber sechs Monate
von September 2022 bis Februar 2023gelten soll und der Zustimmung des Bundesrates
nicht bedarf. Beide Verordnungen bilden neben der Beflllung der Gasspeicher und der
Senkung des Erdgasverbrauchs in der Stromerzeugung die dritte Saule des Energiesiche-
rungspakets. Die MaBhahmen zur Energieeinsparung im Gebaudebereich, die als Vorsor-
gemal3nahmen ausgestaltet sind, vermeiden unnoétigen Energieverbrauch, um eine Man-
gelsituation zu verhindern oder eine solche bei inrem Eintritt abzumildern.

Mit den Mal3nahmen der beiden Verordnungen (EnSikuMaV und EnSimiMaV) kdnnen in
den kommenden beiden Jahren Energiekosteneinsparungen bei privaten Haushalten, Un-
ternehmen und der offentlichen Hand in H6he von 10,8 Milliarden Euro bewirkt werden.
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Davon im ersten Jahr 4,97 Milliarden Euro und im zweiten 5,86 Milliarden Euro. Bei der
Schatzung wurden aktuell geltenden Marktpreise fur Endverbraucher von Gas und Strom
zugrunde gelegt. Zu beachten ist, dass MalRhahmen wie der hydraulische Abgleich und
EffizienzmalRnahmen in der Industrie zu Energiekosteneinsparungen Uber einen deutlich
lAngeren Zeitraum als zwei Jahre fiihren. Der gesamte Kostensenkungseffekt der durch die
Verordnungen bewirkten Energieeinsparungen geht also tber die o0.g. 10,8 Milliarden Euro
sehr deutlich hinaus. Die erforderlichen Aufwendungen zur Umsetzung der MaRnahmen
werden im Abschnitt zum Erfullungsaufwand dargestelit.

C. Alternativen

Keine. Samtliche MaRnahmen dienen der mdéglichst schonenden Effizienzsteigerung und
Energieeinsparung. Mildere MaflRnahmen, die dieselbe Menge an Energie einsparen und
die einheitlichen MaRstében fiir die Erbringung der Einsparung folgen, sind in den erfassten
Regelungsbereichen nicht realisierbar. Zwar sollen die Mal3nahmen der Verordnung auch
einen Signal- und Vorbildeffekt entfalten und zielen somit neben den unmittelbaren Einspar-
wirkungen auch darauf ab, freiwillige EnergiesparmalBhahmen anzustof3en. Allein mit frei-
willigen MaRnahmen und Selbstverpflichtungen zur Senkung der Energieverbrauche wer-
den die kurzfristig notwendigen Einsparungen jedoch nicht realisiert, zudem kann nur durch
rechtliche Vorgaben eine einheitliche Erbringung der Einsparungen sichergestellt werden.
Die MalRnahmen zur Gas- und Stromeinsparung sind, wie soeben dargelegt, Teil eines
Mafnahmenbindels. Der Eintritt einer Gasmangellage wird nicht durch eine Beschrankung
auf wenige der effektivsten Mal3hahmen, sondern durch das Zusammenwirken zahlreicher
MaRnahmen vermieden.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte sind nicht gegeben.

E. Erfallungsaufwand

E.1 Erfallungsaufwand fur Burgerinnen und Blrger

Fur die Birgerinnen und Biirger, die nicht Gebaudeeigentiimer sind, entsteht durch die An-
derung der Rechtslage kein Erfullungsaufwand. Die Birgerinnen und Burger, die Grundei-
gentumer sind, werden unter dem Punkt ,Wirtschaft® behandelt.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Aufgrund der beabsichtigten Anderung der Rechtslage im Hinblick auf die 5,5 Milliarden
Euro, der Giberwiegend in den Investitionskosten fir die Durchfiihrung von Mal3nahmen zur
Heizungsoptimierung und im Ubrigen durch die Umsetzung wirtschaftlicher Energieeffi-
zienzmalnahmen in Unternehmen begrindet ist. Diesen finanziellen Belastungen stehen
allerdings Einsparungen gegenuber, die durch den reduzierten Energieverbrauch der Hei-
zungsanlage entstehen. Durch die Ma3nahmen werden Einsparungen von jahrlich 21 Tera-
wattstunden an Erdgas (hydraulischer Abgleich und Heizungsprifung) bewirkt. Dies bedeu-
tet eine finanzielle Entlastung von rund 4,2 Milliarden Euro im Jahr, sodass die sich die
Investitionskosten innerhalb von zwei Jahren amortisieren kénnen.
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Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fur die Verwaltung ergibt sich ein einmaliger Erfullungsaufwand aus dem Zeitaufwand und
den Sachkosten aus der Durchfiihrung von Maflinahmen zur Heizungsoptimierung in 6ffent-
lichen Liegenschaften anfallen.

F. Weitere Kosten

Es fallen keine weiteren Kosten an.
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Verordnung der Bundesregierung

Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung uber mittelfris-
tig wirksame MalRnahmen

(Mittelfristenergieversorgungssicherungsmalinahmenverordnung —
EnSimiMaV)

Vom ...

Auf Grund des § 30 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1, Absatz
3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 sowie mit 8 1 Absatz 4 des Energiesicherungsgesetzes vom
20. Dezember 1974 (BGBI. | S. 1 S. 3681), von denen 8§ 30 durch Artikel 4 Nummer 9 des
Gesetzes vom 8. Juli 2022 (BGBI. | S. 1054) eingefiigt worden ist, verordnet die Bundesre-
gierung:

Inhaltstibersicht

§1 Anwendungsbereich

Titel 1
MaBnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsan-

lagen
§2 Heizungsprufung und Heizungsoptimierung
§3 Hydraulischer Abgleich und weitere Ma3nahmen zur Heizungsoptimierung
Titel 2

MaBnahmen zur Energieeinsparung in der Wirtschaft

§4 Umsetzung wirtschaftlicher EnergieeffizienzmaRnahmen in Unternehmen

8§85 Inkrafttreten, Aul3erkrafttreten

§1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt technische Energieeinsparmaf3nahmen in Gebauden und ver-
pflichtet Unternehmen dazu, Energiemanagementsysteme umzusetzen.
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Titel 1

MaRBnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von
Heizungsanlagen

§2
Heizungsprufung und Heizungsoptimierung

(1) Der Eigentimer eines Geb&udes, in dem Anlagen zur Warmeerzeugung durch
Erdgas genutzt werden, ist verpflichtet, eine Heizungsprifung durchzufihren und die Hei-
zungsanlage des Geb&udes optimieren zu lassen. In diesem Rahmen ist zu prifen,

1. obdie zum Betrieb einer Heizung einstellbaren technischen Parameter fiir den Betrieb
der Anlage zur Warmeerzeugung hinsichtlich der Energieeffizienz optimiert sind,

2. ob die Heizung hydraulisch abzugleichen ist,
3. ob effiziente Heizungspumpen im Heizsystem eingesetzt werden oder

4. inwieweit DammmaRnahmen von Rohrleitungen und Armaturen durchgefiihrt werden
sollten.

Hat der Geb&udeeigentiimer einen Dritten mit dem Betrieb der Anlage zur Warmeer-
zeugung beauftragt, ist neben dem Gebaudeeigentimer der Dritte zur Erfillung der Anfor-
derungen nach Satz 1 verpflichtet.

(2) Zur Optimierung einer Anlage zur Warmeerzeugung nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 sind unter Bertuicksichtigung moglicher negativer Auswirkungen auf die Bausubstanz
des Gebaudes regelméaRig notwendig:

1. die Absenkung der Vorlauftemperatur oder die Optimierung der Heizkurve bei groben
Fehleinstellungen,

2. die Aktivierung der Nachtabsenkung, Nachtabschaltung oder andere, zum Nutzungs-
profil sowie zu der Umgebungstemperatur passende Absenkungen oder Abschaltun-
gen der Heizungsanlage und Information des Betreibers, dazu insbesondere zu Som-
merabschaltung, Urlaubsabsenkungen, Anwesenheitssteuerungen,

3. die Optimierung des Zirkulationsbetriebs unter Berlicksichtigung geltender Regelungen
zum Gesundheitsschutz,

4. die Absenkung der Warmwassertemperaturen unter Berticksichtigung geltender Rege-
lungen zum Gesundheitsschutz,

5. die Absenkung der Heizgrenztemperatur, um die Heizperiode und -tage zu verringern.

6. Information des Gebaudeeigentiimers oder Nutzers Uber weitergehende Einsparmali-
nahmen.

(3) Das Ergebnis der Prifung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist in Textform festzu-
halten. Sofern die Prifung Optimierungsbedarf hinsichtlich der Anforderungen nach Absatz
1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 feststellt, ist die Optimierung der Heizung
nach Absatz 2 bis zum 15. September 2024 durchzufiihren. Die Heizungsprifung sowie
etwaige erforderliche Malinahmen zur Optimierung sollen im Zusammenhang mit ohnehin
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stattfindenden Tatigkeiten oder MalRnahmen der fachkundigen Personen nach Absatz 4,
insbesondere bei der Durchfiihrung von Kehr- und Uberpriifungstétigkeiten oder einer Feu-
erstattenschau von Schornsteinfegern oder bei Heizungswartungsarbeiten, angeboten und
durchgefuhrt werden. Im Hinblick auf die Prifergebnisse zu den Anforderungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 ist § 3 anzuwenden. Im Ubrigen ist auf die Moglichkeit hinzuweisen,
einen hydraulischen Abgleich durchzufihren. Der Nachweis der Heizungsprufung kann
auch im Rahmen der Durchfihrung eines hydraulischen Abgleichs erfolgen.

(4) Die Heizungsprufung nach Absatz 1 ist von einer fachkundigen Person durchzu-
fuhren. Dazu z&ahlen insbesondere:

1. Schornsteinfeger,
2. Handwerker der Gewerbe Installateur und Heizungsbauer nach Anlage A Nummer 24
der Handwerksordnung sowie Ofen- und Luftheizungsbauer nach Anlage A Nummer 2

der Handwerksordnung oder

3. Energieberater, die in die Energieeffizienz-Expertenliste fur Forderprogramme des
Bundes aufgenommen worden sind.

(5) Die Verpflichtung zur Heizungsprifung entféllt in Gebauden, die im Rahmen eines
standardisierten Energiemanagementsystems oder Umweltmanagementsystems verwaltet
werden und in Gebauden mit standardisierter Gebaudeautomation. Ebenso entfallt die Ver-
pflichtung zur Heizungsprifung, wenn innerhalb der vergangenen zwei Jahre vor dem

1. Oktober 2022 eine vergleichbare Prifung durchgefuhrt und kein weiterer Optimierungs-
bedarf festgestellt worden ist.

§3
Hydraulischer Abgleich und weitere MaRnahmen zur Heizungsoptimierung
(1) Gaszentralheizungssysteme sind hydraulisch abzugleichen
1. bis zum 30. September 2023

a) in Nichtwohngebduden im Anwendungsbereich des Gebaudeenergiegesetzes ab
1 000 Quadratmeter beheizter Flache oder

b) in Wohngebauden mit mindestens zehn Wohneinheiten.

2. bis zum 15. September 2024 in Wohngeb&auden mit mindestens sechs Wohneinheiten.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn

1. das Heizsystem in der aktuellen Konfiguration bereits hydraulisch abgeglichen wurde,

2. innerhalb von sechs Monaten nach dem jeweiligen Stichtag ein Heizungstausch oder
eine Warmedadmmung von mindestens 50 Prozent der warmeubertragenden Umfas-

sungsflache des Gebaudes bevorsteht oder

3. das Gebaude innerhalb von sechs Monaten nach dem jeweiligen Stichtag umgenutzt
oder stillgelegt werden soll.

(3) Die Durchfiihrung des hydraulischen Abgleichs im Sinne dieser Regelung beinhal-
tet mindestens folgende Planungs- und Umsetzungsleistungen:
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1. eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831:2017-09 in Verbindung mit
DIN/TS 12831-1 : 2020-4,

2. eine Prifung und nétigenfalls eine Optimierung der Heizflachen im Hinblick auf eine
maoglichst niedrige Vorlauftemperatur,

3. die Durchfihrung eines hydraulischen Abgleichs unter Bertcksichtigung aller wesent-
lichen Komponenten des Heizungssystems und

4. die Anpassung der Vorlauftemperaturregelung,

Die Bestatigung des hydraulischen Abgleichs ist einschlie3lich aller relevanten Einstel-
lungswerte, der Heizlast des Gebaudes, der eingestellten Leistung der Warmeerzeuger und
der raumweisen Heizlastberechnung, der Auslegungstemperatur, der Einstellung der Re-
gelung und den Dricken im Ausdehnungsgefal® in Textform festzuhalten und dem Gebau-
deeigentiimer zur Verfligung zu stellen.

(4) Der hydraulische Abgleich ist nach Mafl3gabe des Verfahrens B nach der ZVSHK-
Fachregel ,Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand®, VdZ — Wirtschaftsvereinigung
Gebaude und Energie e.V., 1. aktualisierte Neuauflage April 2022, Ziffer 4.2, durchzufih-
ren.

Titel 2

MaRRnahmen zur Energieeinsparung in der Wirtschaft

§4
Umsetzung wirtschaftlicher EnergieeffizienzmalBhahmen in Unternehmen

(1) Unternehmen sind verpflichtet, in den Energieaudits nach § 8 des Gesetzes Uber
Energiedienstleistungen und andere EnergieeffizienzmalRnahmen sowie im Rahmen eines
Energie- oder Umweltmanagementsystemen nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Ge-
setzes Uber Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmalinahmen alle konkret
identifizierten und als wirtschatftlich durchfihrbar bewerteten Manahmen umzusetzen, um
die Energieeffizienz ihrem Unternehmen unverziglich zu verbessern. Diese Malinahmen
sind spatestens innerhalb von 18 Monaten umzusetzen. Eine Mal3nahme gilt als wirtschaft-
lich durchfuhrbar, wenn sich bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der MaRnahme nach
DIN EN 17463, Ausgabe Dezember 2021, nach maximal 20 Prozent der Nutzungsdauer
ein positiver Kapitalwert ergibt, jedoch begrenzt auf einen Bewertungszeitraum von maxi-
mal 15 Jahren.

(2) Unternehmen sind verpflichtet, durch Zertifizierer, Umweltgutachter oder Energie-
auditoren die MalRnahmen bestatigen zu lassen, die nach Absatz 1 umgesetzt und die auf-
grund ihrer fehlenden Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt wurden.

(3) Die Pflichten zur Umsetzung von MalBhahmen nach den Abséatzen 1 und 2 sind
nicht fur Anlagen anzuwenden, die nach § 4 des Bundesimmissionsschutzgesetzes geneh-
migungsbediirftig sind, sofern fur diese Anlagen speziellere Anforderungen zur Umsetzung
von Energieeffizienzmalinahmen bestehen.

(4) Die Pflichten zur Umsetzung von Malinahmen nach den Absétzen 1 und 2 sind
zudem nicht fir Unternehmen anzuwenden, deren Gesamtenergieverbrauch innerhalb der
letzten drei Jahre im Durchschnitt weniger als 10 Gigawattstunden pro Jahr betrug.
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Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft und mit Ablauf des 30. September
2024 aul3er Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.





Begrindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz hat am 30. Marz 2022 die Frih-
warnstufe und am 23. Juni 2022 die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Die Ver-
sorgungssicherheit ist noch gewahrleistet. Aktuell sind Gasmengen am Markt verfigbar und
werden eingespeichert. Der russische Staatskonzern Gazprom hat die Liefermenge seither
erneut gedrosselt — nun wird die Kapazitat der Pipeline Nord Stream | nach Angaben der
Bundesnetzagentur nur noch zu 19,5 Prozent ausgelastet. Die Lage ist angespannt und
eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden. Von der
Reduktion der Gasliefermengen ist die Weitergabe von Gas an andere européische Lander
wie zum Beispiel Frankreich, Osterreich und Tschechien betroffen. Sollte Russland weiter-
hin seine Lieferungen einschranken, konnen die Gasspeicher ohne zuséatzliche Maf3nah-
men kaum den gesetzlich vorgeschriebenen Fillstand von 95 Prozent bis zum 1. November
2022 erreichen. Durch die in dieser Verordnung geregelten EnergiesparmalRhahmen soll
sichergestellt werden, dass die Versorgungssicherheit auch im Falle einer weiteren Ein-
schrankung der Gaslieferungen gewabhrleistet bleibt.

Eine Vielzahl industrieller Prozesse ist unter anderem aufgrund des notwendigen Tempe-
raturniveaus nach aktuellem technischem Stand auf die Verwendung von Erdgas als Brenn-
stoff angewiesen. Zudem wird Erdgas vor allem im Bereich der chemischen Industrie viel-
fach als Grundstoff benétigt. Tiefgreifende, systemische Malinahme zur Umstellung der
Produktionsprozesse sind kurzfristig grundsatzlich nicht realisierbar. Ein groRer Teil der
Wirtschatft ist daher derzeit auf eine sichere Energie- und insbesondere Erdgasversorgung
angewiesen. Gleichzeitig bestehen gerade im Bereich der energieintensiven Unternehmen
erhebliche Energieeinsparpotentiale, die zumindest mittelfristig gehoben werden kénnen,
ohne die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen zu gefahrden. Nach 8§ 30 Absatz 1 des Ener-
giesicherungsgesetzes kann eine Verordnung Uber die Einsparung und die Reduzierung
des Verbrauchs von Erddl und Erddlerzeugnissen von sonstigen festen und fllissigen und
gasférmigen Energietragern von elektrischer Energie und sonstigen Energien im Fall einer
drohenden Knappheit dieser Brennstoffe erlassen werden. Eine drohende Knappheit ist
insbesondere dann anzunehmen, wenn im Sektor Erdgas die Frihwarnstufe nach Artikel 8
Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1938 in Verbin-
dung mit dem Notfallplan Gas des Bundesministeriums flr Wirtschaft und Energie vom
September 2019, der auf der Internetseite des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Kili-
maschutz verdffentlicht ist, ausgerufen wird.

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz hat am 30.03.2022 die Frihwarn-
stufe und am 23. Juni 2022 Uberdies bereits die Alarmstufe nach Artikel 8 Absatz 2 Buch-
stabe b und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1938 in Verbindung mit dem
Notfallplan Gas des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie vom September 2019
ausgerufen. Die Voraussetzung des § 30 Absatz 1 des Energiesicherungsgesetzes, dass
eine Knappheit an Erdgas droht, ist bereits durch die Ausrufung der Friihwarnstufe erfillt.
Die MalRnahmen in dieser Verordnung tragen zu einer Reduktion des Energiebedarfs und
Verbrauchs bei und sind demnach grundséatzlich als Vorsorgemal3nahmen ausgestaltet, die
der Vermeidung einer Gasmangellage dienen, aber auch bei Ihrem Eintritt den Zweck er-
fullen, den Gesamtbedarf zu senken.

Es handelt sich insgesamt um ein zur Erreichung des angestrebten Ziels verhaltnismali-
ges, das heil3t geeignetes, erforderliches und angemessenes Mallnhahmenbtindel.
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Die mit den angeordneten MalRnahmen verfolgte Energieeinsparung und der damit verbun-
dene Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland stellen legitime offentliche Ziele fur
eine staatliche MalRBhahme zur Preisregelung dar.

Die vorgesehenen Energieeinsparmalinahmen sind Uberdies geeignet, zur Erreichung die-
ses gewichtigen Gemeinwohlzwecks beizutragen. Sie reduzieren den Erdgas- und Strom-
verbrauch und damit die Versorgungssicherheit mit Blick auf Erdgas. Denn Erdgas wird
auch zur Stromerzeugung verwendet und kann bei sinkendem Strombedarf eingespart wer-
den.

Der MalRnahmen sind auch erforderlich, weil kein milderes und gleich geeignetes Mittel zur
Verfligung steht. Die vorgelegten MalRBhahmen sind so schonend wie moglich ausgestaltet,
um alle Energieeinsparpotenziale abzuschopfen, die ohne Komfortverlust und mit einer ge-
ringen Eingriffstiefe erreicht werden konnen. So werden Geb&audeeigentimer verpflichtet,
in die Energieeffizienz der Heizungsanlagen in ihren Gebauden zu investieren. Unterneh-
men werden verpflichtet, bereits etablierte Energie- und Umweltmanagementsysteme um-
zusetzen.

Die Regelung ist auch angemessen und demnach verhaltnismafig im engeren Sinne, weil
die Verbrauchsreduktion und damit die Versorgungssicherheit mit Gas im Interesse aller
Gasverbraucher liegen. Die Einschrankungen fir Gebaudeeigentiimer und fur Unterneh-
men sind zum Teil spirbar, angesichts der tGiberragenden Bedeutung eines funktionieren-
den Gasmarkts aber nicht unverhaltnismafig.

. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die Verordnung verpflichtet Gebaudeeigentiimer zur Optimierung der Heizungssysteme ih-
rer Gebaude. Dies umfasst eine verpflichtende Prifung des Heizungssystems auf grundle-
gende Einstellungsmangel sowie auf die Notwendigkeit weiterfihrender MaRnahmen. Die
Eigentiimer gréRerer Gebaude werden schliel3lich verpflichtet, das Heizungssystem hyd-
raulisch abgleichen zu lassen, um eine Energieeinsparung zu erzielen. Weiter verpflichtet
die Verordnung Unternehmen, die gesetzlich zur Durchfiihrung von Energieaudits nach § 8
des Gesetzes Uber Energiedienstleistungen und andere EnergieeffizienzmalRnahmen
(EDL-G) verpflichtet sind, bzw. diese Pflicht durch Energie- oder Umweltmanagementsys-
teme erfilllen und einen Energieverbrauch von mehr als 10 Gigawattstunden haben, wirt-
schaftliche EnergieeffizienzmalRnahmen umzusetzen, die sich schnell rentieren, unter der
Maf3gabe, dass Doppelanforderungen an Betreiber genehmigungsbediirftiger Anlagen aus-
geschlossen sind. Fir die Durchsetzung der nach dieser Verordnung bestehenden Rechts-
pflichten werden keine besonderen Regelungen geschaffen; Es gelten vielmehr die allge-
meinen zivil- und 6ffentlich-rechtlichen Grundsatze.

1. Alternativen

Keine. Samtliche MaRnahmen dienen der méglichst schonenden Effizienzsteigerung und
Energieeinsparung. Mildere MalRnahmen, die dieselbe Menge an Energie einsparen und
die einheitlichen MaRstében fiir die Erbringung der Einsparung folgen, sind in den erfassten
Regelungsbereichen nicht realisierbar. Zwar sollen die MalRnahmen der Verordnung auch
einen Signal- und Vorbildeffekt entfalten und zielen somit neben den unmittelbaren Einspar-
wirkungen auch darauf ab, freiwillige Energiesparmaf3nahmen anzustof3en. Allein mit frei-
willigen Mal3nahmen und Selbstverpflichtungen zur Senkung der Energieverbrauche wer-
den die kurzfristig notwendigen Einsparungen jedoch nicht realisiert, zudem kann nur durch
rechtliche Vorgaben eine einheitliche Erbringung der Einsparungen sichergestellt werden.
Die MalRnahmen zur Gas- und Stromeinsparung sind, wie soeben dargelegt, Teil eines
Mafl3nahmenbiindels. Der Eintritt einer Gasmangellage wird nicht durch eine Beschréankung
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auf wenige der effektivsten Mal3nahmen, sondern durch das Zusammenwirken zahlreicher
MalRnahmen vermieden.

\VA Regelungskompetenz

Die Regelungskompetenz der Bundesregierung ergibt sich aus § 30 Absatz 1 Nummer 1 in
Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 sowie mit 8 1
Absatz 4 des Energiesicherungsgesetzes. Nach § 30 Absatz 1 des Energiesicherungsge-
setzes kann eine Verordnung Uber die Einsparung und Reduzierung des Verbrauchs von —
unter anderem — gasférmigen Energietragern erlassen werden, wenn eine Knappheit dieser
Brennstoffe droht. Eine drohende Knappheit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn im
Sektor Erdgas die Frihwarnstufe nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz
1 der Verordnung (EU) 2017/1938 in Verbindung mit dem Notfallplan Gas des Bundesmi-
nisteriums fur Wirtschaft und Energie vom September 2019, der auf der Internetseite des
Bundesministeriums fir Wirtschaft und Klimaschutz veréffentlicht ist, ausgerufen wird.

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz hat die Frihwarnstufe bereits am
30.03.2022 ausgerufen.

Die Verordnung ist auf eine Geltungsdauer von zwei Jahren ausgelegt und bedarf nach
§ 30 Absatz 4 Satz 1 des Energiesicherungsgesetzes der Zustimmung des Bundesrates.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen
Vertragen

Die Regelungen der Verordnung sind mit dem Recht der Europaischen Union und vélker-
rechtlichen Vertragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VI. Regelungsfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Regelungen haben keine Auswirkungen im Bereich der Vereinfachung des Rechts und
des Verwaltungsvollzugs.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen
Entwicklung im Sinn der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung dient.

Das Regelungsvorhaben steht insbesondere mit den in der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie beschriebenen Prinzipien im Einklang. Durch die Senkung von Energieverbrauchen
sinken auch die Treibhausgasemissionen und damit die Emission von Luftschadstoffen. Die
Steigerung der Energieeffizienz in den Sektoren Gebaude und Industrie in Deutschland
fuhrt zu sinkendem Energieverbrauch und gleichzeitig zu steigenden Anteilen von Erneuer-
baren Energien am Brutto-Endenergieverbrauch. Der Verordnungsentwurf setzt auch An-
reize, zur Steigerung der Energieeffizienz im Stromsektor und kann damit Gber sinkende
Stromverbréduche einen Beitrag zum Anstieg der erneuerbaren Energien beim Bruttostrom-
verbrauch leisten. Das Regelungsvorhaben tragt zur wirtschaftlichen Leistungsféahigkeit bei,
da es Wirtschaftswachstum mit relativ sinkendem Energieverbrauch ermdglicht. Mit der
Steigerung der Energieeffizienz wird auch ein Beitrag zum sparsamen Umgang mit fossilen
und erneuerbaren Energietrdgern geleistet. Die Steigerung der Energieeffizienz ist das
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klassische Mittel zur Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauchs und trégt dazu bei,
dass diese Verbrauche vom Wirtschaftswachstum entkoppelt werden.

Eine Behinderung etwaiger Nachhaltigkeitsziele durch das Regelungsvorhaben wurde nicht
festgestellt.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte sind nicht gegeben.

4. Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Fur Burgerinnen und Burger, die nicht Gebaudeeigentiimer sind, entsteht durch die Ande-
rung der Rechtslage kein Erfullungsaufwand. Die Burgerinnen und Birger, die Grundeigen-

timer sind, werden unter dem Punkt ,Wirtschaft“ behandelt.

a) Verpflichtungen zur Heizungsoptimierung nach 88 2-4

Die Verpflichtungen zur Heizungsoptimierung sind in den 88 2 ff. der Verordnung geregelt.
In diesem Abschnitt wird zusammenfassend der Erfillungsaufwand fur die Optimierungs-
und InstandsetzungsmalRnahmen an Heizungsanlagen fir Gebaudeeigentimer unter der
Uberschrift ,Wirtschaft beschrieben, obwohl diese Aufwand sowohl fir selbstnutzende Ei-
gentimer wie auch fur private und gewerbliche Vermieter anfallt; private Selbstnutzer wéren
indes eher unter der Uberschrift ,Biirgerinnen und Biirger” zu fassen.

Der Wirtschaft entsteht ein Erfullungsaufwand durch die gesetzlichen Verpflichtungen, Op-
timierungsmalinahmen an der Heizungsanlage selbst durchzufiihren oder in der Uberwie-
genden Zahl der Falle durchfiihren zu lassen. Dabei entsteht der in Gestalt der Schorn-
steinfeger, Handwerker und Energieberater durch die verpflichtenden MaRnahmen zur Hei-
zungsoptimierung kein Erfullungsaufwand. Sie werden durch die Auftrage der Gebaudeei-
gentiimer, die aus der Anderung der Rechtslage entstehen, nicht belastet, sondern profitie-
ren vielmehr von der zusatzlichen Nachfrage.

aa) Heizungsprifung nach § 2

(1) Ermittlung der Fallzahl

§ 2 erlegt den Eigentiimern aller Gebaude, deren Heizung oder Warmwasserbereitung auf
dem Einsatz von Gas beruht, die Pflicht auf, den optimalen Betrieb ihrer Heizungsanlage
mit Blick auf die Energieeffizienz bis zum 15.09.2024 tberprifen und bestatigen zu lassen.
Gegenstand der Prifung ist Uberdies die Effizienz der Heizungspumpen und die Frage, ob
das Heizsystem hydraulisch abgeglichen ist.

In Deutschland gibt es ca. 14 Millionen Gasheizungen. Anzunehmen ist, dass ein Funftel
dieser Heizungen bereits optimal eingestellt und mit einem Nachweis Uber die zuletzt durch-
gefihrte MalBnahme ausgestattet ist. Fir weitere 400.000 Gasheizungen liegen derzeit For-
derantrage fur einen Technologiewechsel vor. Ein mindestens gleichbleibendes Aufkom-
men ist im nachsten Jahr zu erwarten, sodass Uber die Geltungsdauer der Verordnung
800.000 Technologiewechsel angesetzt werden kdnnen. Somit sind bis zum 15.09.2024
die verbleibenden 10,4 Millionen Heizungen zu prifen. Zu diesen Prifungen kommen 5,2
Millionen Begehungen hinzu, die zur Durchfihrung einer OptimierungsmalRnahme nach
§ 2 Absatz 2 der Verordnung angesetzt werden. Insgesamt ergeben sich bis zum Ende der
Prifungsfrist also 15,6 Millionen Einzelmalinahmen (Heizungspriifung oder Optimierungs-
mafinahme; die Durchfihrung von hydraulischen Abgleichen wird gesondert behandelt).
Nicht jede Begehung zur Durchfiihrung einer Ma3nahme ist mit einer eigens dafur vorge-
sehenen Anfahrt verbunden. Es ist anzunehmen, dass in 50 Prozent der Félle (7,8 Millionen
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Begehungen) die Malknahme ,bei Gelegenheit“ eines anderen Termins durchgefuhrt wer-
den wird. Damit verbleiben 7,8 Millionen Termine, fur die Anfahrtskosten anfallen.

(2) Ermittlung Zeitaufwand

Jeder der 15,6 Millionen Termine wird etwa eine Stunde Zeit des Auftraggebers in Anspruch
nehmen. Hinzu kommen 7 Minuten fir das Auffinden eines Angebotes im Internet und fir
die Vereinbarung eines Termins mit einem Bezirksschornsteinfeger, Handwerker oder
Energieberater; jeweils 7 Minuten Organisationszeit werden auch fir solche Termine ange-
setzt, in denen MalRnahmen ,bei Gelegenheit” einer bereits vereinbarten Begehung durch-
gefuhrt werden. Daraus entsteht ein Zeitaufwand von 17,42 Millionen Stunden. Fir eine
Stunde sind 36,90 Euro anzusetzen. Insgesamt ist der Zeitaufwand also mit 642, 8 Millionen
Euro zu beziffern.

(3) Ermittlung Sachaufwand

Fur die Organisation der Termine fallt kein Sachaufwand an. Es ist davon auszugehen,
dass Termine telefonisch oder per Online-Kontaktformular vereinbart werden, sodass keine
Kosten fur Briefporto anfallen.

Der Wirtschaft in Gestalt der Gebaudeeigentiimer werden in den § 2 ff. der Verordnung
Investitionsmaflinahmen an den Heizungsanlagen ihrer Gebaude auferlegt. Dabei fallen
Kosten sowohl fir Wartungs- und Handwerksdienstleistungen als auch fur Bauteile — etwa
Heizungspumpen — an, die ersetzt oder modernisiert werden.

Fur die Heizungsprifung werden 15,6 Millionen MaRhahmen im Geltungszeitraum der Ver-
ordnung geschatzt. Bei dem zu erwartenden Preis von etwa 100 Euro fallen daftr 1,56 Mil-
liarden Euro an. Fiur 7,8 Millionen dieser Termine fallen zusatzlich 60 Euro Anfahrtskosten
an, also insgesamt 468 Millionen Euro. Der Zeitaufwand ist mit 642,8 Millionen Euro zu
beziffern. Der Erflllungsaufwand fir den Heizungsprifung betragt damit 2,67 Milliarden
Euro.

bb) Hydraulischer Abgleich und weitere Mal3nahmen zur Heizungsoptimierung § 3

(1) Ermittlung der Fallzahl

Der Anwendungsbereich von § 3 umfasst etwa 1 Million grof3e Wohn- und Nichtwohnge-
baude mit Gaszentralheizungen. Von dieser Zahl sind allerdings die ca. 300.000 Falle ab-
zuziehen, in denen ein hydraulischer Abgleich gemal § 3 Absatz 2 entfallen kann. Fir die
Durchfuihrung einer Mal3nahme sind 6-8 Stunden anzusetzen. Aufgrund begrenzter Hand-
werkskapazitaten ist von 350.000 Abgleichen im Jahr auszugehen, sodass die verbleiben-
den 700.000 Abgleiche innerhalb der Geltungsdauer der Verordnung vorgenommen wer-
den kdnnen.

(2) Ermittlung Zeitaufwand

Obwohl die Durchfiihrung der MaZnahme langer dauert, wird fir den Auftraggeber derselbe
Zeitaufwand angesetzt wie flr herkémmliche Optimierungsmafinahmen, also 7 Minuten fir
die Organisation des Termins und eine Stunde Anwesenheitszeit wahrend der Durchfiuh-
rung der Maflnahme. Diese Zeit ist notwendig, um den Auftragnehmer in Empfang zu neh-
men und diesen mit den Gegebenheiten des Hauses vertraut zu machen. Der Auftraggeber
muss indes nicht wahrend des gesamten Durchfiihrungszeitraumes anwesend sein, sodass
auch fur den hydraulischen Abgleich jeweils eine Stunde und 7 Minuten angesetzt werden
konnen. Daraus entsteht ein Zeitaufwand von ca. 781.000 Stunden. Der Zeitaufwand ist
demnach mit 29 Millionen Euro zu beziffern.

(3) Sachaufwand/Investitionskosten
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Fur den hydraulischen Abgleich werden 700.000 MaRnahmen im Geltungszeitraum der
Verordnung geschatzt. Die Kosten eines einzelnen hydraulischen Abgleiches variieren
nach der Gebaudegrofle Fur ein Nichtwohngebéude mit 1.500 m2 sind etwa 2.000 Euro zu
entrichten. Fir ein Wohngebaude mit sieben Wohneinheiten lassen sich 4.000 Euro anset-
zen. Der hydraulische Abgleich in einem Nichtwohngeb&aude mit tber 10.000 m? Energie-
bezugsflache kann dagegen 6.000 Euro kosten. Der Kosten fur einen hydraulischen Ab-
gleich werden also, um eine Uberschlagige Berechnung der Gesamtkosten zu ermdéglichen,
mit 4.000 Euro angesetzt. Die Gesamtkosten fur die durchzufihrenden hydraulischen Ab-
gleiche betragen damit etwa 2,8 Milliarden Euro.

Zuzuglich des Zeitaufwandes fur die Organisation und Begleitung der Termine fallt fir die
Durchfuihrung der hydraulischen Abgleiche ein Erfullungsaufwand 2,83 Milliarden Euro an.

b) Umsetzung wirtschaftlicher EnergieeffizienzmalRnahmen

Fur die Wirtschaft entsteht durch die Regelung ein einmaliger Erfullungsaufwand in Héhe
von 1,8 Millionen Euro durch die Verpflichtung aus 8§ 4 (Umsetzung wirtschaftlicher Ener-
gieeffizienzmalRnahmen in Unternehmen). Demgegenuber steht eine Entlastung der Wirt-
schaft durch die aufgrund der Umsetzung der Malnahmen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz generierten Einsparungen an Energiekosten in Héhe von rund 140 Millionen Euro pro
Jahr.

Nach § 4 Absatz 1 sind Unternehmen verpflichtet, die im Rahmen der Energie- oder Um-
weltmanagementsystemen oder Energieaudits als wirtschaftlich identifizierten Endenergie-
einsparmalinahmen umzusetzen. Es handelt sich hierbei um keine konkreten MaRnahmen,
sodass es hierzu keiner Ermittlung des Erfullungsaufwandes bedarf. Etwaige entstehende
Kosten finden sich unter Nummer 5 ,Weitere Kosten®. Nach § 4 Absatz 2 sind Unternehmen
verpflichtet, die nach Absatz 1 umgesetzten und die aufgrund ihrer fehlenden Wirtschaft-
lichkeit nicht umgesetzten Endenergieeinsparmal3nahmen durch Zertifizierer, Umweltgut-
achter oder Energieauditoren bestatigen zu lassen.

Die Kosten hierfiir werden in Bezug auf Energieaudits auf durchschnittlich 800 Euro pro
Jahr pro Unternehmen angesetzt. Fiir die jeweilige Uberpriifung der Umsetzung und der
nicht-Umsetzung von identifizierten Ma3nahmen durch Zertifizierer, Umweltgutachter oder
Energieauditoren wird ein geringer Mehraufwand von etwa 800 Euro (Anfahrt, Begehung
der Anlage und Stundensatz) angenommen. Da ein Energieaudit (nach EDL-G) alle vier
Jahre durchzufiihren ist, ergibt sich fur die Umsetzung und Uberprifung der MalRnahme
ebenfalls ein Vier-Jahreszyklus. Da die Regelung nur befristet in Kraft ist, fallen diese Kos-
ten jedoch nur einmalig an. Es sind etwa 39.000 Unternehmen zur Durchfiihrung eines
Energieaudits verpflichtet, von diesen Unternehmen haben etwa 2.200 einen Energiever-
brauch von mehr als 10 Gigawattstunden. Somit ergibt sich ein zuséatzlicher Erfullungsauf-
wand in Héhe 1,8 Millionen Euro (2.200 Unternehmen x 800 Euro).

In Bezug auf Energie- und Umweltmanagementsysteme fallt hierbei kein zusatzlicher Erflil-
lungsaufwand an. Eine externe Uberpriifung bzw. Bestatigung tber die Umsetzung oder
nicht-Umsetzung von identifizierten MaRnahmen ist im Rahmen der jahrlichen Uberwa-
chungsaudits und der Re-Zertifizierungsaudits, welche feste Bestandteile von Energie- und
Umweltmanagementsystemen sind, bereits enthalten.

3. Gesamterfullungsaufwand flr die Wirtschaft

Fur die Wirtschatft fallt ein einmaliger Erfullungsaufwand von 5,5 Milliarden Euro an. Die
Gesamtkosten aller Optimierungsmal3nahmen fur Gebaude mit Gaszentralheizungen be-
tragen damit 5,5 Milliarden Euro. Der Wirtschaft entsteht ein Zeitaufwand von insgesamt
18,2 Millionen Stunden oder 672 Millionen Euro. Damit beléuft sich der einmalige Erfll-
lungsaufwand der Wirtschaft fur die Durchfihrung der Mallnahmen der
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Heizungsoptimierung auf insgesamt 5,5 Milliarden Euro. Zusétzlich entstehen aus § 4 ein
einmaliger Erfullungsaufwand von 1,8 Millionen Euro.

Diesen finanziellen Belastungen stehen allerdings Einsparungen gegeniber, die durch den
reduzierten Energieverbrauch der Heizungsanlage entstehen. Durch die MaBhahmen wer-
den Einsparungen von jahrlich bis zu 21 Terawattstunden an Erdgas (hydraulischer Ab-
gleich und Heizungsprufung) bewirkt. Bei dem derzeitigen Erdgaspreis von 20 ct/kWh be-
deutet dies eine jahrliche Entlastung von etwa 4,2 Milliarden Euro. Die Energieeinsparun-
gen in Unternehmen aus den Malinahmen nach 8 4 erbringen zuséatzliche 140 Millionen
Euro jahrlich. Die Malinahmen sind langfristig wirksam, sodass uber einen Zeitraum von 10
Jahren durch Energieeinsparung bereits ein finanzieller Vorteil von 43,4 Milliarden Euro
entsteht. Die Gesamtkosten der Optimierungsmalnahmen amortisieren sich innerhalb von
etwas weniger zwei Jahren, also noch innerhalb des Geltungszeitraumes der Verordnung.

5. Weitere Kosten

Nach § 4 Absatz 1 sind Unternehmen verpflichtet, die im Rahmen der Energie- oder Um-
weltmanagementsystemen oder Energieaudits als wirtschaftlich identifizierten Energieeffi-
zienzmalRnahmen umzusetzen. Die jeweiligen als wirtschaftlich identifizierten Energieeffi-
zienzmalnahmen sind abhangig von dem jeweiligen Unternehmen (Unternehmensgrél3e,
Unternehmensstruktur, etc.). Auch variieren die jeweiligen Mal3nahmen und Investitionen
(etwa fir effizientere Fertigungsmaschinen und -prozesse, gebaudetechnische Malinah-
men, etc.). Die Kosten und Einsparungen und somit auch die Wirtschaftlichkeit variiert stark
aufgrund der Vielfaltigkeit moglicher EffizienzmalRnahmen. Aufgrund der vorhandenen Da-
ten aus der OREA-Datenbank werden die Kosten zur Umsetzung der Malinahmen zur Stei-
gerung der Effizienz auf durchschnittlich 100.000 Euro pro Unternehmen geschétzt. Dies
ergibt bei etwa 2.200 Unternehmen Kosten von etwa 220 Millionen Euro.

6. Weitere Regelungsfolgen

Mit den Maflinahmen dieser Verordnung sowie einer weiteren der beiden Verordnungen
(zusammen: EnSikuMaV und EnSimiMaV) kdnnen in den kommenden beiden Jahren Ener-
giekosteneinsparungen bei privaten Haushalten, Unternehmen und der 6ffentlichen Hand
in Hohe von 10,8 Milliarden Euro bewirkt werden. Davon im ersten Jahr 4,97 Milliarden Euro
und im zweiten Jahr 5,86 Milliarden Euro. Bei der Schatzung wurden aktuell geltenden
Marktpreise fir Endverbraucher von Gas und Strom zugrunde gelegt. Zu beachten ist, dass
MalRnahmen wie der hydraulische Abgleich und EffizienzmalRnahmen in der Industrie zu
Energiekosteneinsparungen uber einen deutlich langeren Zeitraum als zwei Jahre fihren.
Der gesamte Kostensenkungseffekt der durch die Verordnungen bewirkten Energieeinspa-
rungen geht also Uber die 0.g. 10,8 Milliarden Euro sehr deutlich hinaus. Die erforderlichen
Aufwendungen zur Umsetzung der MaBhahmen werden im Abschnitt zum Erflllungsauf-
wand dargestellt.

Die Regelungen des Gesetzes haben im Ubrigen keine Auswirkungen auf die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher. Es sind weder gleichstellungspolitische noch demographische
Auswirkungen zu erwarten.

6. Befristung

Die Regelung soll fur einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem 1. Oktober 2022 gelten.
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B. Besonderer Teil

Zu 8 1 (Anwendungsbereich)

8 1 legt den Anwendungsbereich der Verordnung fest.

Zu Titel 1 (MalRnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen)
Zu 8 2 (Heizungsprifung und Heizungsoptimierung)

8§ 2 erlegt den Eigentimern aller Gebaude, deren Heizung oder Warmwasserbereitung auf
dem Einsatz von Gas beruht, die Pflicht auf, den optimierten Betrieb ihrer Heizungsanlage
mit Blick auf die Energieeffizienz bis zum 15.09.2024 Uberpriufen und bestatigen zu lassen.
Gegenstand der Prifung ist Uberdies die Effizienz der Heizungspumpen und die Frage, ob
das Heizsystem hydraulisch abgeglichen ist.

In Deutschland kann mit dieser Malihahme in den rund 14 Millionen Gasheizungen Gas
eingespart werden. Damit die Heizungstberprifung sowie gegebenenfalls die notwendigen
Einstellungsarbeiten innerhalb der kurzen Zeit in allen Geb&auden mit Gasheizungen durch-
gefihrt werden kénnen, sollten die Gebaudeeigentiimer anstreben, sowohl die Heizungs-
prufung sowie gegebenenfalls erforderliche OptimierungsmalRnahmen im Zusammenhang
mit einer ohnehin bestehenden Gelegenheiten einer Feuerstattenschau oder einer Hei-
zungswartung durchfiihren zu lassen, um den Zusatzaufwand zu reduzieren. Im Gegensatz
zu der hoheitlichen Feuerstattenschau des Schornsteinfegers kann der Gebaudeeigenti-
mer bei der Heizungsprifung die Dienstleister selbst aussuchen.

Pruf- und Optimierungsfunktion sind bewusst getrennt, um Eigentiimern grof3tmaogliche Fle-
xibilitat bei der Auswahl der Durchfiihrenden zu lassen. Es wird Gebaudeeigentiimern
grundsatzlich ermdglicht, die Prifung bei einer berechtigten Person eigener Wahl durch-
fuhren zu lassen und sich auch fir die Optimierung der Heizung — Mal3nahmen nach § 2
Absatz 2 — am Markt einen Anbieter zu suchen. Allerdings ist es auch das Anliegen der
Verordnung, Synergieeffekte zu nutzen und anlasslich bereits vereinbarter Termine die
Durchfiihrung moglichst vieler Leistungen aus einer Hand und im Rahmen eines Arbeits-
vorganges zu ermdglichen. Auch die Kosten fir Prifung und Optimierung sind damit grund-
satzlich Gegenstand privatrechtlicher Konkurrenz, missen sich aber im Rahmen der markt-
Ublichen Vergiitung halten.

Die korrekte Einstellung der Heizung ist eine sehr kostengunstige Mdglichkeit, Energie zu
sparen, denn viele Heizungen verbrauchen unnétig viel Energie, etwa weil sie noch in der
Werkseinstellung oder ohne Nachtabsenkung laufen. Die optimale Einstellung der Heizung
wird verpflichtend, denn sie ist in der Regel nicht Teil regelmé&Riger Kontroll- oder Wartungs-
termine. Eine Wartung und Optimierung der Heizung unterbleibt daher haufig. Aus der Malf3-
nahme erwachst kein Komfortverlust.

Die Heizungsuberprufung entfaltet ihre optimale Wirkung im Zusammenspiel von allen
nicht- und niedriginvestiven Maflinahmen (insb. hydraulischer Abgleich, Pumpentausch,
ggf. Absenkung Heizungssystemtemperaturen). Es kann von einem Einsparpotential von
bis zu 10% ausgegangen werden.

Unter der Annahme, dass ein Teil der Gaszentralheizungen bereits optimal eingestellt ist,
ergibt sich bei angenommenen durchschnittlichen Einsparungen durch eine Heizungsopti-
mierung von bis zu 5% ein Gaseinsparpotenzial von bis zu 10 Terawattstunden.

Zu Absatz 1

Absatz 1 verpflichtet den Gebaudeeigentiimer, die Heizungsanlage zu optimieren und eine
Heizungsprufung durchfiihren zu lassen, deren Ergebnis in Textform festgehalten wird.
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Die beschriebenen Inspektionsverfahren sind in der Fachwelt bekannt und werden seit Jah-
ren angewendet. Die einzelnen Komponenten der Heizungsanlage werden bei der Anwen-
dung des Verfahrens beurteilt (Uberwiegend visuell und anhand vorhandener Parameter)
und im Prifkatalog qualitativ eingestuft. Fir die Prifung wird ein durchschnittlicher Zeitrah-
men von unter einer Stunde angesetzt.

Gegenstand der Prifung nach Absatz 1 Nummer 1 ist eine Untersuchung, ob die Heizungs-
anlage optimal lauft. Prifprogramm sind die in Absatz 2 beschriebenen Malinahmen.

Weiter ist nach den Nummern 2 und 3 zu prifen, ob ein hydraulischer Abgleich vorzuneh-
men oder eine Heizungspumpe auszutauschen ist. Das Prufprogramm dieser beiden Be-
reiche ist in 88 3 und 4 naher geregelt.

Hat der Gebaudeeigentimer den Betrieb der Heizungsanlage — etwa im Rahmen eines
Warmecontracting-Vertrages — einem Dritten Ubertragen, so gehen die Pflichten des Ge-
baudeeigentiimers nach Satz 2 auf den Contractor Uber und treten neben die fortbestehen-
den Pflichten des Gebaudeeigentiimers.

Zu Absatz 2

Absatz 2 zahlt MalRBhahmen auf, die zur Optimierung der Heizungsanlage regelméafig durch-
zufuihren sind. Sollte das Prufergebnis zeigen, dass Optimierungspotential hinsichtlich aller
oder einzelner MaRnahmen nach Absatz 2 besteht, sind diese durchzufihren. Die Durch-
fuhrung der Maf3nahmen nach Absatz 2 kann entfallen, wenn die Ma3nahme bereits durch-
gefihrt wurde oder die Heizungsanlage mit Blick auf die Wirkung der Mal3Bhahme bereits
optimal lauft. In jedem Fall ist der Gebaudeeigentiimer oder Nutzer auf mogliche weiterge-
hende Einsparmalinahmen hinzuweisen.

Bei der Prifung des Bedarfes an OptimierungsmalRnahmen und bei ihrer Durchfiihrung ist
auf etwaige negative Auswirkungen auf die Bausubstanz Ricksicht zu nehmen, die die
MalRnahmen zur Reduzierung von Innenraumtemperaturen haben kdnnen.

Zu Absatz 3

Satz 1 sieht vor, dass das Priifergebnis nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 in Textform festzu-
halten ist. Dies gilt in erster Linie, um einen Nachweis der Erfiillung der Pflicht zur Hei-
zungsoptimierung zu ermoglichen. Wird ein Optimierungsbedarf festgestellt und eine Opti-
mierungsmalnahme empfohlen, so kann die Erfiillung der Optimierungspflicht aus Absatz
1 mithilfe des Prifvermerks und eines Belegs der Durchflihrung der MaRnahme nachge-
wiesen werden.

Satz 2 setzt eine Frist zur Umsetzung der Pflicht zur Heizungsprifung bis zum 15.09.2024.
Der verbleibende Zeitraum bis zum Ende der Geltungsdauer der Verordnung dient dazu,
eine Vollzugsmdglichkeit auch fur die Gebaudeeigentiimer zu ertffnen, die der Pflicht erst
kurz vor dem Fristende nachkommen.

Satz 3 dient dazu, die Erledigung der Heizungspriifung und -optimierung bei Gelegenheit
anderer Termine zu ermoglichen, die beispielsweise fir eine Feuerstattenschau oder bei
Schornsteinfeger- oder Heizungswartungsarbeiten angesetzt worden sind. Fur eine solche
Durchfihrung ,bei Gelegenheit durften am Markt niedrigere Preise zu erwarten sein, weil
die Anfahrtskosten entfallen. Die Bundesregierung wird durch Offentlichkeitsarbeit darauf
hinwirken, dass solche Synergieeffekte genutzt werden.

Satz 4 behandelt die Prifung der Erforderlichkeit eines hydraulischen Abgleiches und eines
Pumpentausches nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3. Die Erforderlichkeit dieser Mal3-
nahmen ist grundsatzlich Gegenstand der Heizungsprifung; eine Rechtspflicht fur zusatz-
liche OptimierungsmafRnahmen besteht jedoch nur nach Maf3gabe der 88 3 und 4. Soweit
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eine Rechtspflicht etwa zur Durchfihrung eines hydraulischen Abgleiches nicht besteht, ist
auf die Maoglichkeit hinzuweisen, einen hydraulischen Abgleich auch ohne Rechtspflicht
durchzufihren.

Satz 5 stellt schlie3lich klar, dass die Heizungsprifung auch im Rahmen eines hydrauli-
schen Abgleichs nachgewiesen werden kann.

Zu Absatz 4

Absatz 4 zahlt die Personenkreise auf, die zur Durchfihrung der Heizungsprifung berech-
tigt sind. Die Aufzahlung ist nicht abschlie3end, sodass weitere Personenkreise mit ver-
gleichbarer Fachkenntnis hinzukommen kdnnen. Umfasst sind demnach insbesondere
Schornsteinfeger im Sinne von 8 2 Abs. 1 des Gesetzes Uber das Berufsrecht und die Ver-
sorgung im Schornsteinfegerhandwerk. Weiter sind die Gewerke Ofen- und Luftheizungs-
bauer und Installateur und Heizungsbauer nach des Anhanges zur Handwerksordnung um-
fasst. Als dritte Gruppe sollten in der Energieeffizienz-Expertenliste fur Forderprogramme
des Bundes gelistete Energieberater mit entsprechenden Kenntnissen zur Durchfiihrung
einer Heizungsprifung und -optimierung als Prifer einbezogen werden (abrufbar unter
https://www.energie-effizienz-experten.de).

Zu Absatz 5

Satz 1 nimmt Geb&aude mit einer standardisierten Gebaudeautomation und solche Gebaude
aus dem Anwendungsbereich der Regelung aus, die im Rahmen eines standardisierten
Energiemanagementsystems, z. B. nach DIN ISO 50001 oder im Rahmen eines Umwelt-
managementsystems nach EMAS verwaltet werden. Weiter kann nach Satz 2 eine Hei-
zungsprifung in den Fallen entfallen, in denen innerhalb von zwei Jahren vor Inkrafttreten
der Verordnung bereits eine vergleichbare Prifung durchgefiihrt und kein weiteres Optimie-
rungspotential festgestellt worden ist. Den Malistab der Vergleichbarkeit bildet der MaR-
nahmenkatalog in Absatz 2.

Zu 8 3 (Hydraulischer Abgleich und weitere Malinahmen zur Heizungsoptimierung)

Mit der Regelung soll das Optimierungspotenzial fir Heizungsanlagen im Bestand effektiv
gehoben werden. Die Eingrenzung der Geb&udekulisse auf groRe Gebaude erlaubt anteilig
und absolut héhere Einsparungen, wahrend der Aufwand fur die Umsetzung der Optimie-
rungsmafinahmen nicht proportional mit der GebaudegroRRe steigt. Der begrenzten Verfug-
barkeit an qualifizierten Fachkraften wird durch die Eingrenzung auf grof3e Gebaude Rech-
nung getragen.

Es wird angenommen, dass der hydraulische Abgleich in Verbindung mit den weiteren ge-
nannten Optimierungsmafnahmen in Wohn- und Nichtwohngebduden gleichermal3en zu
Einsparungen von bis zu 8 kWh/m2 fiihrt. Durch die MaRnahme kdnnen bis zu 11 Terawatt-
stunden Gas eingespart werden.

Gebaude mit Gaszentral- Anzahl Flache insg. Anteil op- Anzahl nicht Flache nicht Einspa-
heizung insg. etwa etwa timiert abgeglichen abgeglichen rung Gas
NWG ab 2000 m? EBF 170.000 1000 Mio. m?  35% 110.500 650 Mio. m? 5,2 TWh
NWG ab 1000 m? < 2000 160.000 120.000

m? EBF 300 Mio. m? 25% 225 Mio. m? 1,8 TWh

MFH ab 10 WE 150.000 260 Mio. m? 30% 105.000 182 Mio. m? 1,5TWh
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MFH ab 6 WE bis 9 WE 500.000 420 Mio. m? 15% 425.000 357 Mio. m? 2,9TWh
Gesamteinsparung 11 TWh

Zu Absatz 1

Absatz 1 beschrankt den Kreis der Gebaude, in denen ein hydraulischer Abgleich durchzu-
fuhren ist, auf gréRere Wohn- und Nichtwohngeb&ude, um sicherzustellen, dass die be-
grenzten Kapazitaten des Handwerks dort eingesetzt werden, wo sie die groldte Energie-
einsparung versprechen. Absatz 1 setzt ebenso unterschiedliche Fristen fur die beiden be-
troffenen Grol3enklassen, um sicherzustellen, dass zunéchst die gréf3ten Heizanlagen hyd-
raulisch abgeglichen werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 schrankt die Pflicht zur Durchfiihrung eines hydraulischen Abgleichs weiter auf
die Falle ein, in denen ein hydraulischer Abgleich mdglich und sinnvoll ist. Die Pflicht wird
eingegrenzt auf Gebaude, deren Heizsystem bis mindestens sechs Monate nach Fristende
weiter genutzt wird. Auch wenn ein Heizungstausch oder umfassende Dammmaf3nahmen
innerhalb der nachsten sechs Monate nach Fristende geplant sind, entfallt die Verpflich-
tung. Das ist dadurch begriindet, dass auch Heizungstausch oder eine mal3gebliche Ver-
anderung der Gebaudehulle Auswirkungen auf die Heizlast hat und daher einen erneuten
hydraulischen Abgleich notig machen wirden. In diesen Féllen wére eine Verpflichtung
nicht verhaltnismafig. Gleichwohl soll der hydraulische Abgleich mdglichst gemeinsam mit
dem Tausch des Heizungssystems oder der Gebaudedammung durchgefiihrt werden. We-
der Gebaude, deren Heizsystem nicht vernlnftig hydraulisch abgeglichen werden kann,
noch Gebaude, deren Heizsystem in der derzeitigen Konfiguration hydraulisch abgeglichen
ist, sind von der Regelung betroffen. Der Austausch einer ineffizienten Heizungspumpe be-
deutet indes eine Anderung der Konfiguration, die einen hydraulischen Abgleich erforderlich
macht.

Zu Absatz 3

Absatz 3 zahlt die verpflichtenden Planungs- und Umsetzungsmaflinahmen auf, die der hyd-
raulische Abgleich im Sinne der Verordnung umfasst. Der hydraulische Abgleich ist im An-
schluss an seine Durchfihrung mit allen technischen Kennwerten zu dokumentieren. Die
Dokumentation ist dem Gebaudeeigentimer zur Verfiigung zu stellen, um einen Nachweis
der Malinahme zu ermdglichen und eine Grundlage fir kiinftige Arbeiten an der Heizungs-
anlage zu schaffen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 legt schlie3lich fest, dass der hydraulische Abgleich nach Mal3gabe des Verfah-
rens B nach der ZVSHK-VdZ-VDMA-Fachregel "Optimierung von Heizungsanlagen im Be-
stand“ durchzufihren ist.

Zu Titel 2 (MaRnahmen zur Energieeinsparung in der Wirtschaft)
Zu 8 4 (Umsetzung wirtschaftlicher Energieeffizienzmalinahmen in Unternehmen )

Zu Absatz 1
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Mit der Vorschrift wird sichergestellt, dass Mal3inahmen zur Steigerung der Energieeffizienz,
die im Rahmen von Energie- und Umweltmanagementsystemen sowie Energieaudits nach
§ 8 EDL-G als wirtschatftlich identifiziert wurden, unverziglich umgesetzt werden mussen.
Unverziglich kann angenommen werden, wenn ohne schuldhaftes Zégern nach § 121 Ab-
satz 1 Satz 1 BGB die Endenergieeinsparmalinahme umgesetzt wurde. Aufgrund der He-
terogenitat der EnergieeffizienzmalBhahmen und der international gestorten Lieferketten
und resultierender Lieferengpasse sowie des allgemein herrschenden Mangels an Fach-
kréaften, ist ein kurzfristige Umsetzung nicht in jedem Fall méglich. Aus Grinden der Ver-
haltnismaRigkeit wird daher eine lange Umsetzungszeit, von bis zu 18 Monaten, normiert.
Dabei bildet nach Absatz 1 Satz 2 die zugrundeliegende Norm DIN EN 17463 die Grundlage
fur die einheitliche und nachvollziehbare Bewertung der Wirtschaftlichkeit fir alle adressier-
ten Unternehmen. Um die Belastung durch Kapitalbindung zu verringern, ist eine Beschran-
kung des Betrachtungszeitraumes auf 20 Prozent der vorgesehenen Lebensdauer einer
Mafinahme vorgesehen, bei Begrenzung auf einen Bewertungszeitraum von maximal 15
Jahren.

Zu Absatz 2

Mit der Vorschrift wird sichergestellt, dass die Entscheidungen der Unternehmen zur Um-
setzung von EndenergieeinsparmalRhahmen nach Absatz 1 durch einen unabhangigen
Dritten tUberprift werden kann. Die prifungsbefugte Stelle priift und bestéatigt insbesondere
die zugrundeliegenden Kapitalwerte und die Berechnungsparameter (u.a. Planungshori-
zont, Zinssatz und Preissteigerungsraten). Die Bestatigung kann insbesondere im Zuge der
verpflichtenden Erstellung eines Energieaudits nach 8 8 EDL-G oder im Zuge einer Rezer-
tifizierung des Energie- oder Umweltmanagementsystems nach § 8 Absatz 3 Nummer 1
und 2 EDL-G durch den Energieauditor bzw. Zertifizierer erfolgen.

Zu Absatz 3

Mit dieser Vorschrift wird eine Vorrangregelung fir Endenergieeinsparmafl3nahmen fur An-
lagen, die nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsbediirftig sind, zu Guns-
ten eines Vollzugs nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz vorgesehen, sofern speziel-
lere Anforderungen zur Umsetzung von EnergieeffizienzmalRhahmen bestehen als die An-
forderungen in Absatz 1 und 2. Speziellere Anforderung zur Umsetzung von Energieeffi-
zienzmalRnahmen kénnten zum Beispiel bestehen, wenn eine entsprechende Energieeffi-
zienzverordnung nach 8 7 Bundesimmissionsschutzgesetz erlassen wird.

Zu Absatz 4

Ausdriicklich vom Anwendungsbereich der Verpflichtung aus Absatz 1 ausgenommen sind
zudem Unternehmen, deren durchschnittlicher jahrlicher Gesamtenergieverbrauch inner-
halb der letzten drei Jahre unter 10 Gigawattstunden betragt.

Zu 8§ 5 (Inkrafttreten, AuRerkrafttreten)
Die Geltungsdauer der Verordnung ist aufgrund der Erméachtigungsgrundlage nach § 30

Absatz 5 Satz 1 Energiesicherungsgesetz auf die Laufzeit von zwei Jahren begrenzt. Sie
tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft und am 30. September 2024 aul3er Kraft.





